PROJEKTI ELEKTRIK

PROJEKT-PREVENTIVA ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE BURRA
DHE TE PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE GRA NE SPITALIN PSIKIATRIK VLORE

PAVIONI 4 &5 | TE SEMUREVE KRONIKE GRA
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TE DHENA PER LINJAT E
NDRICIMIT NGA PANELI "PEK"

L-1 - (3x1.5)@25 - NDRIGIM - 2COPE.
L-2 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
L-3 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
L-4 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.

)

)

)

L-5 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
L-6 - (3x1.5)@25 - NDRIGIM - 2COPE.
L-7 - (3x1.5)@25 - NDRIGIM - 4COPE.
L-8 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE.
L-9 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE.
L-10 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.
L-11 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.
L-12 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.
L-13 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.
L-14 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.

L-15 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.

L-16 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.

L-17 - (3x1.5)325 - NDRICIM - 1COPE.

L-18 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.

L-19 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.

L-20 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 3COPE.

)

)
L-21 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE.
L-22 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE.

L-23 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 6COPE.

L24 - (3x1.5)25 - NDRICIM - 6COPE.

L-25 - (3x1.5)3d25 - NDRICIM - 1COPE.

L-26 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.

L-27 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 11COPE.

L-28 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 6COPE.

LEGJENDA:

| KUADER ELEKTRIKE
3 KUTI DERIVACIONI PT-1,PT-2,PT-5,PT-7,PT-8.
O NDRICUES TUALET 1X40w

PANEL LED | SHESHTE,ngjyre e bardhe,60*60
cm, me eficience enrgjie 135 Im/W 2500 lumen

(@) NDRICUES 1X60W
s

NDRICUES IP65 2x36 W

CELES ELEKTRIK 10A-250V / 1POLAR

5 NDRICUES EMERGJENCE
—_—

= NDRICUES EXIT, AUTONOMI 2 ORE
=3 NDRICUES EXIT, AUTONOMI 2 ORE

—_— KABELL FG70R, 3X.1.5 PER
EMERGJENCEN

R KABELL FG70R, 3X4MM PER
NDRICIMIN E JASHTEM

—_— KABELL FG70R, 3X1.5MM PER NDRICIMIN

Porositesi:Drejtoria Spitalit Vlore

Emertimi:

SISTEMI | SHPERNDARJES SE FUQISE, PLANIMETRIA E KATIT PERDHE
RRJETI I NDRICIMIT , EMERGJENCES, DALJES, NDRICIMI | JASHTEM

"ARABEL - STUDIO" Sh.p.k

“NET Group” sh.p.k

PROJEKT-PREVENTIVA ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E
PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE BURRA DHE TE PAVIONIT TE
TE SEMUREVE KRONIKE GRA NE SPITALIN PSIKIATRIK VLORE
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v resa
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Tirane Rruga “Demokracia”,

Drejtues i projektit Projektues SHKALLA | FLETA
Konst.Liliana Vllamasi Hid.Luljeta KUCI
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LEGJENDA:
TE DHENA PER LINJAT E
Il KUADERELEKTRIKE NDRICIMIT NGA PANELI "PEK"
[—i KUTI DERIVACIONI PT-1,PT-2,PT-5,PT-7,PT-8.
o L-1 - (3x1.5)@25 - NDRIGIM - 2COPE. L-15 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE.
NDRICUES TUALET 1X40w L-2 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE. L-16 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
PANEL LED | SHESHTE ngjyre e bardhe 6060 L-3 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE. L-17 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
cm, me eficience enrgjie 135 Im/W 2500 lumen
L-4 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE. L-18 - (3x1.5)@25 - NDRIGIM - 1COPE.
®) NDRICUES 1X60W
7 L-5 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE. L-19 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 3COPE.
NORICUES P65 2x36 W L-6 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE. L-20 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE.
$ GELES ELEKTRIK 10A-250V / 1POLAR L-7 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE. L-21 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE.
=== NDRICUES EMERGJENCE L-8 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE. L-22 - (3x1.5)25 - NDRICIM - 2COPE.
L-9 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 4COPE. L-23 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
[om  NDRICUES EXIT, AUTONOMI 2 ORE L-10 - (3x1.5)025 - NDRICIM - 1COPE. L24 - (3x1.5)025 - NDRICIM - 2COPE.
E=3  NDRICUES EXIT, AUTONOMI 2 ORE L-11 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE. L-25 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 2COPE.
KABELL FGTOR, 315 PER L-12 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 1COPE. L-26 - (3x1.5)@25 - NDRICIM - 11COPE.
EMERGJENCEN L-13 - (3x1.5)d25 - NDRICIM - 1COPE. L-27 - (3x1.5)825 - NDRICIM - 2COPE.
T [AUELLFCTOR, SxaM PER L-14 - (3x1.5)@25 - NDRIGIM - 1COPE.
—_— KABELL FG70R, 3X1.5MM PER NDRICIMIN
P itesi:Dreitoria Spitalit VI Emertimi: “Re et | NDRICIMIT | EMERGIENCES, DALIES, NDRICIVI | JASHTEM Drejtues i projektit Projektues SHKALLA | FLETA
orositesi:brejtoria spitall ore "ARABEL - STUDIO" Sh.o.k “NET Grour” sh.p.k
- 10" < -p. p_sh.p. Adm.Ana NISHKU Konst.Liliana Vilamasi Hid.Luljeta KUCI
PROJEKT-PREVENTIVA ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E Dibor, Peshkopi, = Adresa: Ark Rigert HYRA Ark. Diana Mitrushi 1:130 M -
PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE BURRA DHE TE PAVIONIT TE Lagija Cjoke Dogi. er NET = Tirane Rruga "Demolracia’, Elek. Altin ALLKAJ Top. Edmond PUSTINA
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. LEGJENDA
s PANEL ELEKTRIK METALIK
TE DHENA PER LINJAT E PRIZAVE
PRIZA SHERBIMI,SHUKO+BIVALENTE ,220V 50Hz,16A NGA PANELI "PEK"
Iil PRIZA SHERBIMI, TRE BIVALANTE, 220V 50Hz, 16A
@ PRIZA SHERBIMI, BIVALENTE 220V,50HZ
(@]  PRIZASHERBIM, SHUKO 220V 50HZ 1A L-29P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
L-30P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
[ KUTIDERIVAGIONIPT-1, PT-2, PT-5, PT-7, PT-5. L-31P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
KABELL FG7OR 3X2.5mm* ME PERCJELLES BAKRI NE, TUB PLASTIK L-32P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
— NEN DYSHEME NGA KASETA TEK KUTI DERIVACIONI PT [-33p KE(3X4)Q25 KM-100. KM-75 - PRIZA - 3COPE
LINJE ELEKTRIKE ME PERCJELLES BAKRI, NE TUB L-34P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 1COPE.
— PLASTIK NE
TAVAN E MURE ANESORE PER LIDHJEN E PRIZAVE L-35P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 1COPE.
ELEKTRIKE L-36P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 2COPE.
KANALINE METALIKE PER SISTEMIN E FUQISE
L-37P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 2COPE.
PRIZE TELEFONIKE RJ-11 ME KAPAK MBYLLES L-38P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
L-39P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
L-40P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
L-41P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
- SISTEMI I SHPERNDARJES SE FUQISE , PLANIMETRIA E KATIT PERDHE : ; ; ; ;
Porositesi:Dreijtoria Spitalit Vlore Emertimi: p|’ANvENDOSJA E KANALINAVE TE FUQISE , PRIZAVE DHE PANELEVE Drejtues | prOjektIt PrOJektues SHKALLA FLETA
' J p "ARABEL - STUDIO" Sh.p.k “NET Group” sh.p.k
- Adresa: -P- P P Adm.Ana NISHKU Konst.Liliana Vllamasi Hid.Luljeta KUCI
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LEGJENDA

PANEL ELEKTRIK METALIK

PRIZA SHERBIMI, TRE BIVALANTE, 220V 50Hz, 16A
PRIZA SHERBIMI, BIVALENTE 220V,50HZ

PRIZA SHERBIMI, SHUKO,220V 50HZ,16A

KUTI DERIVACIONI PT-1, PT-2, PT-5, PT-7, PT-8.

KABELL FG70R 3X2.5mm*> ME PERCJELLES BAKRI NE, TUB PLASTIK
NEN DYSHEME NGA KASETA TEK KUTI DERIVACIONI PT

LINJE ELEKTRIKE ME PERCJELLES BAKRI, NE TUB
PLASTIK NE

TAVAN E MURE ANESORE PER LIDHJEN E PRIZAVE
ELEKTRIKE

KANALINE METALIKE PER SISTEMIN E FUQISE

=
PRIZA SHERBIMI,SHUKO+BIVALENTE ,220V 50Hz,16A
(=]
|
=]
=i

PRIZE TELEFONIKE RJ-11 ME KAPAK MBYLLES

TE DHENA PER LINJAT E PRIZAVE
NGA PANELI "PEK"

L-28P - KE(3x4)2d25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-40P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-29P - KE(3x4)d25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-30P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-41P - KE

3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-31P - KE(3x4)325, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-42P - KE

3x4)3d25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-32P - KE(3x4)d25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

X
X

(
(
(
(

L-43P - KE(3x4)d25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-33P - KE(3x4)325, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-44P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 1COPE.

L-34P - KE(3x4)d25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 1COPE.

L-45P - KE(3x4)325, KM-100, KM-75 - PRIZA - 2COPE.

L-35P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 2COPE.

L-46P - KE(3x4)225, KM-100, KM-75 - PRIZA - 2COPE.

L-36P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 2COPE.

L-47P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-37P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-38P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-39P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

L-50P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

)
(3x4)
L-48P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
L-49P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.
(3x4)
(3x4)

L-51P - KE(3x4)@25, KM-100, KM-75 - PRIZA - 3COPE.

Porositesi:Drejtoria Spitalit Vlore

E rtimi: SISTEMITSHPERNDARIJES SE FUQISE, PLANIMETRIA E KATIT TE PARE
mertumi: PLANVENDOSJA E KANALINAVE TE FUQISE , PRIZAVE DHE PANELEVE

"ARABEL - STUDIO" Sh.p.k “NET Group” sh.p.k

PROJEKT-PREVENTIVA ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E
PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE BURRA DHE TE PAVIONIT TE
TE SEMUREVE KRONIKE GRA NE SPITALIN PSIKIATRIK VLORE
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ndertesa nr.1
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Tub @ 25mm?
Kabell FTP cal 5

Tub @ 25mm?
Kabell FTP cat 5
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Tub @ 25mm
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Kabell FTP cats
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I = PANELI ELEKTRIK
| POST PUNE
EI KUTI SHPERNDARESE
) EARTSH'?‘E METALIKE PER SISTEMIN E
PRIZETV
——SISTEMI T SHPERNDARJES SE FUQISE, PLANIMETRIA E KATIT PERDHE, - = — .
Porositesi: Drejtoria Spltal it Vlore Emertimi: PLANVENDOSJA E KANALINAVE DATA , PRIZAVE DATA Drejtues i projektit Projokiues TTE

"ARABEL - STUDIO" Sh.p.k

“NET Group” sh.p.k

PROJEKT-PREVENTIVA ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E
PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE BURRA DHE TE PAVIONIT TE
TE SEMUREVE KRONIKE GRA NE SPITALIN PSIKIATRIK VLORE
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Diber, Peshkopi,
Lagjja Gjoke Dogi,
Bulevardi Elez Isufi,
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Adm.Ana NISHKU

Konst.Liliana Vllamasi

Hid.Luljeta KUCI

Ark.Rigert HYRA

Ark. Diana Mitrushi

Tirane Rruga “Demokracia”,
ndertesa nr.1

Elek. Altin ALLKAJ

Top. Edmond PUSTINA
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LEGJENDA

[ PANEL ELEKTRIK
POST PUNE
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Porositesi:Drejtoria Spitalit Vlore

Emertimi:

SISTEMI | SHPERNDARIJES SE FUQISE, PLANIMETRIA E KATIT TE PARE

PLANVENDOSJA E KANA

LINAVE DATA , PRIZAVE DATA

"ARABEL - STUDIO" Sh.p.k

“NET Group” sh.p.k

PROJEKT-PREVENTIVA ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E
PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE BURRA DHE TE PAVIONIT TE
TE SEMUREVE KRONIKE GRA NE SPITALIN PSIKIATRIK VLORE

Adresa:

Diber, Peshkopi,
Lagjja Gjoke Dogi,
Bulevardi Elez Isufi,
Ndertesa Nr.05

Adresa:
Tirane Rruga “Demokracia”,
ndertesa nr.1

Drejtues i projektit

Projektues

Adm.Ana NISHKU

Konst.Liliana Vllamasi

Hid.Luljeta KUCI

Ark.Rigert HYRA

Ark. Diana Mitrushi
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Top. Edmond PUSTINA
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VEND PUNE TIP I

VEND PUNE TIP II

PAMJA BALLORE E RACK-UT

e o D ao
RRJET  UPS DATA RRJET UPS DATA+TEL
DETAJE MONTIMI MENYRA E SHPERNDARJES SE RRJETIT
T PATCH GUIDE
TIPI | KANALINES TIPET E BASHKUESEVE ‘
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ELEMENTE MONTIMI

DETAJE PER MONTIMIN E INSTALIMIT TE MBROJTIES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE

FIKSIMI I RRUFEPRITESIT NE PARAPET —]

SKEMA E TOKEZIMIT MBROJTES MONTIMI
SKEMA NR.1 SKEMA Nr.5/1

+ 000

¥
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’ BLLOKU I BETONIT PER FIKSIMIN FIKSIMI I RRUFEPRITESIT NE KAPSE
E ZBRITESIT NE TARACE
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1 000 m TOKEZIME 1500 mm N SKEMA NES /2 @ 2doo
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B 1 7
\'4
A-Shirit tokezimi 40x4 ose percjelles CU 70
Nr-l,;,:i. N E_Iektroda tokezi_mi
& 404 ose percjelles Cu-70 QAFORE MBAJTESE
MONTIMI I ZBRITESIT, MBROJTESIT TE TIJ NGA GODITIE
) MEKANIKE DHE MONTIMI I SHKEPUTESITPER MATJE
E--E T 7 QAFORE MBAJTESE
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48,0655—+———110———20~ 1-1 4
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3 ZBRITESI I RRUFEPRITESIT 3
VIDE FLUTUR
TOKEZIMI MBROJTES PER LIDHIEN E SISTEMIT TE MBROJTIES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE
- BLLOKU I BETONIT PER FIKSIMIN E RRUFEPRITESIT THUPROR
SEKSIONI I KANALIT TE TOKEZIMIT MBROJTES PLANIMETRIA E KONTURIT TE TOKEZIMI MBROJTES J:L
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-1 -ﬁ o ©
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| .
2 3 SHENIME TEKNIKE

NN NN
NN NN 1-ARUFEPRITESLT DO TE JETE NE FORMEN £ RRUFEPRITESI THUPROR.

? ? ? 2-ZBRITIET E RRUFEPRITESIT REALIZOHEN ME HEKUR SHUFER © 16 TE FIKSUARA
GIATE MURTI OSE CU-50 TARACE DO TE

2900 KONTURI I TOKEZIMIT MBROJTES NE DO ZORITIE N LARTCSINE 1 M1 ToKE VENDOSEN SHKEPUTESIT PER MATIET

5-REZISTENCA E TOKEZIMIT DUHET TE JETE JO ME MADHE SE 4 0 NE RAST SE GIATE
MATIEVE KJO DEL ME E MADHE ATEHERE DUHET TE SHTOJME NUMURIN E
ELEKTRODAVE ,DERI SA TE ARIIME VLEREN E DUHUR .

6-BLLOQET E BETONIT VENDOSEN NE DISTANCE NGA NJERT TIETRI 2500mm
7-ZBRITESAT E RRUFEPRITESIT LIDHEN ME TOKEZIMIN MBOJETS ME SALDIM
8-ELEKTRODAT E TOKEZIMIT VENDOSEN 700-800 mm NEN TOKE .

9-MAJAT E THUPRAVE T TE JENE TE KALLAJISURA .
ELEKTRODE PER TOKEZIMIN 10-NE QOFTE SE DO TE PERDORET NE REALIZIMIN E KETL) INSTALIMI MATERIAL

1500 MBROJTES HEKUR SI SHUFER,ELEKTRODA , APO SHIRIT AT DOMOSDO DUHET TE JETE I ZINGUAR
500 DHE NE ATO VENDE KU DO TE PUNOHET ME SALDIM TE BEHET RIPARIMI ME ZING

SPRAJ.

2000- 210!
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SHENIM :

1. ZBRITESAT E TOKEZIMIT MBROJTES MUND TE JENE SHIRIT I ZINGUAR 40 X 4 mm OSE

PERCJELLES BAKRI CU 50 mm *

REZISTENCA E TOKEZIMIT MBROJTES DUHET TE JETE JO ME E MADHE SE 4 OM

NE QOFTE SE PAS MATJES REZULTON ME E MADHE SE 4 OHM ATEHERE DUHET TE SHTOJME

NUMRIN E ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT

4. ZBRITESI DUHET TE FUTET NE TUBIN MBROJTES TE KABLOVE Nr.1,2,3,4,5,6, ELEKTRODA
TOKEZIMI ME GIATESI |=1500 mm

5. LIDHJA E SHIRITIT TE TOKEZIMIT ME ELEKTRODAT DO TE BEHET ME MORSETERI PERKATESE OSE
BULON + DADO + KAPIKORDA

6. NE QOFTE SE DO TE PEDORIM SHIRIT TOKEZIMI LAME 40 X 4 mm MUND TE PERDORIM EDHE
SALDIMIN ME ELEKTRODA

7. KONTURI I TOKEZIMIT MBROJTES DO TE LIDHET ME ZBRITESIN ME DY DEGEZIME
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ZBRITJE E SHIRITIT TE TOKEZIMIT

ZBRITJE E SHIRITIT TE TOKEZIMIT

1IWIZ3>O01L 31 111Id1-dS8 3 3riidgz

SHENIM :

1. ZBRITESAT E TOKEZIMIT MBROJTES MUND TE JENE SHIRIT I ZINGUAR 40 X 4 mm OSE

PERCJELLES BAKRI CU 50 mm *

REZISTENCA E TOKEZIMIT MBROJTES DUHET TE JETE JO ME E MADHE SE 4 OM

NE QOFTE SE PAS MATJES REZULTON ME E MADHE SE 4 OHM ATEHERE DUHET TE SHTOJME

NUMRIN E ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT

4. ZBRITESI DUHET TE FUTET NE TUBIN MBROJTES TE KABLOVE Nr.1,2,3,4,5,6, ELEKTRODA
TOKEZIMI ME GJATESI |=1500 mm

5. LIDHJA E SHIRITIT TE TOKEZIMIT ME ELEKTRODAT DO TE BEHET ME MORSETERI PERKATESE OSE
BULON + DADO + KAPIKORDA

6. NE QOFTE SE DO TE PEDORIM SHIRIT TOKEZIMI LAME 40 X 4 mm MUND TE PERDORIM EDHE
SALDIMIN ME ELEKTRODA

7. KONTURI I TOKEZIMIT MBROJTES DO TE LIDHET ME ZBRITESIN ME DY DEGEZIME
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