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Shenime Teknike:

Te verifikohen dhe te krahasohen ne vend gjendja e
instalimeve elektrike.

Te ruhen pozicionet dhe instalimet e palisjeve elektrike
ekzistuese.

Shtesat e paragitura ne kete projekt duhet te pershtaten me ato
ekzistuese.

linjat elektrike ge furnizojne ambjentet jane pjese e projektit te
ri. Ato do te zevendesojne ato ekzistuese.

Te perdoren te njeta materjale me ato ekzistuese.

Te gjitha masat dhe tokezimet ekuipoteniale te verifikohen dhe
nese ka mangesi ose mosperputhje te shtohen.
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L EGJENDA SIMBOLE

SIMBOL PERSHKRIMI SIMBOL PERSHKRIMI

D
d CELES 1 POLAR 230V 10A PRIZE DATA LAN RJ—45 CAT6 FTP

ﬂ CELES DEVIATOR 230V 10A k FLEKTROBRAVE TIP "FAIL SAFE”

CCC CELES INVERTITOR 230V 10A RF LEXUES KARTE RF
CR
T1 NDRICUES 60x60cm LED 4000K 36.5W CRI>80 4,200Im ACU NJES! KONTROLLI AKSESI
12 NDRICUES 30x30cm LED 4000K 22W CRI>80 IP40 2,560Im @5 PULSANT ELEKTROBRAVE
T3 NDRICUES 40X40cm LED 4000K 30W CRI>80 4,400Im - LINJA CATE FTP
@ NDRICUES #27cm LED 4000K 22W 3000K CRI>80 2331Im DEDEKTOR TYMI OPTIK / OPTICAL SMOKE DETECTOR

NDRICUES RRUGEDALJE EMERGJENCE ME BATERI (DALJE) 90 MINUTA. BUTON THIRRJE EMERGJENTCE / EMERGENCY MANUAL CALL POINT

PRIZE SHUKO UNIVERSALE 2P+T 18A FURNIZIM NGCA UPS SIRENE E NDRICUAR ALARMI / ACOUSTIC & FLASH ALARM SIREN

EM NDRICUES EMERGJENCE ME BATER|I 90 MINUTA. DEDEKTOR TYMI OPTIK MBI TAVAN TE VARUR / OPTICAL SMOKE DETECTOR OVER THE CEILING

{
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KARAKTERISTIKAT E PANELIT

TE DHENAT E IMPIANTIT

TENSIONI [V] 400 | FREQ. [Hz] 50

RRYMA NOM. E PANELI [A]

lcc PRES. Né PANELI [kA] 4.5
SISTEMI | NEUTRIT TNS
DIMENSIONIMI | ZBARRAVE

In [A] lcc [KA]

KASA

KLASI | [ZOLACIONIT | IP

REFERUAR NORMAVE

NDARESA NE KUTI [X] —SSH EN 60947-2
NDARESA MODULAR [X] —SSH EN 60947-2
[J—SSH EN 60898
KASA [X] —SSH EN 61439-2
[ +SSH 23-48
PAN EL|: —ESSH 23-49
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0 D
QF0.1 QF0.1.1 Y FUO0.1.2 QF0.1.3 QF0.1.4 QF0.1.5 QF0.1.6
L2
L3
N Id
3TA
PM3200 2 ” ”
L T - - - - - - T ps____j_pz __'ﬁ___j?____
- A Y Y Y (
EMERTIMI | MORSETAVE 10.1.3 10.1.4 L0.1.5 10.1.6
EMERTIMI | QARKUT | SHPERNDARJA [L1t2u3wpe] 1 | 2 [L1LzLawp] 3 [L1L2uawpe 4 [L1L2vanpe 5 [L1L2u3wee] 6 [LiL2u3wpe] 7 [ Linee
PERSHKRIMI | QARKUT FURNIZIM NGA FURNIZIM NGA 2 MULTIMETER FURNIZIM UPS AHU Pompe nxehtesie VRF [ PANEL KONTROLLI
PANELET EKZISTUESE | PANELET EKZISTUESE DIGJITAL PARAMETRA AJRI
ME_GJENERATOR ME_GJENERATOR DHOMA AZOT | LENG
TIPI | APARATUES NSXm E iC60 N SIS0 iC60 N C120 N iC60 N iC40 a
NDARESI lcu [KA] 10 10 100 10 10 10 6
N. POLE [In [A] | 4P | 160 4 | 2 3PN | 4 | 20 4 | 125 4 | 25 1P+N [ 10
KURBA MBROJTESE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 160 20 20 125 25 10
Isd [A] tsd [s] 1250 200 200 1250 250 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFERENCIALI [ TIPI KLASI Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0.03 Ipstantaneouf
KONTAKTOR [ TIPI KLASI
TELERUTORI [ BOBINA [V]| N. POLE [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMIKE TIPI Irth [A]
SIGURESA N. POLE In [A]
TE TJERA AP. [ TIPI
KABLLAZHI TIPI | IZOLACIONIT| INSTALIMI XLPE [ 30 - C XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C
SEKSIONI FAZA-N-PE/PEN [mmq] | 1x50 [ 1x50 | 1x25 | | | | | | 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x35 [ 1x35 [ 1x16 | 1x6 | 1x6 | 1x6 [1x1.5 [1x1.5 [ 1x1.5 | |
Ib [A] Iz [A] 124 179 18 52 110.7 147 19.2 52 1 24
Un [V] Pn [kW] 400 75.12 75.12 400 12.35 400 69 400 12 230 0.2
FUNDI | LINJES{ lcc min [KA] lcc max [KA] 1.7 5.2 0.7 2.8 1.1 38 03 15 0.1 0.3
GUATESIA [m] dv TOTALE [%] 75 1.9 15 2.3 35 2.9 40 3.1 30 2.2
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REF. PANELI [PE=FIVET]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A
B
QF0.1.7 QF0.2.1 QF0.2.2 QF0.2.3 QF0.2.4 QF0.2.5 QF0.2.6 QF0.2.7 QF0.2.8
Id
N N N N
" " & - [ [ [ [
L - - PE - }_pz - 3 T pz____j_ps___'ﬁ___j?___}T
B \/ Y L Y
EMERTIMI | MORSETAVE L0.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.2.7 10.2.8
EMERTIMI | QARKUT | SHPERNDARJA 8 [L1L2uswee] 9 [ unee 10 [ Lanee 11 [ Lape 12 [ uinee 13 [ Lonee 14 [ Lawee 15 [ Lanee 16 [ Lanee
PERSHKRIMI | QARKUT GRUP PRIZA Njesi kondicionimi BOILER BOILER BOILER PRIZA SHERBIMI PRIZA SHERBIMI PRIZA SHERBIMI PRIZA SHERBIMI
SHERBIMI SPLIT NYJE HS NYJE HS NYJE HS DEPO; DH TEKNIKE; |  WC; KORRIDOR; DHOME KONSULTE DHOME PACIENTI
DHOM GRUMBULLIMI | DHOMA ZHVESHJE
TIPI | APARATUES 3P+N DPN Vigi iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a
NDARESI lcu [KA] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N. POLE [ In [A] 3PN | 32 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16
KURBA MBROJTESE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 32 16 16 16 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 320 160 160 160 160 160 160 160 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFERENCIALI [ TIP! KLASI RED Interratdd A
Idn [A] tdn [ms] 0.03 Ipstantaneouss
KONTAKTOR [ TIPI KLASI
TELERUTORI | BOBINA [V]| N. POLE [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMIKE TIPI Irth [A]
SIGURESA N. POLE In [A]
TE TJERA AP. [ TIPI
KABLLAZHI TIPI_ | IZOLACIONIT| INSTALIMI XPPE [ 30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C
SEKSIONI FAZA-N-PE/PEN [mmq] | | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5
Ib [A] Iz [A] 9.1 33 7.2 33 7.2 33 7.2 33 4.8 33 4.8 33 48 33 48 33
Un [V] Pn [kW] 11.4 230 1.9 230 15 230 1.5 230 15 230 1 230 1 230 1 230 1
FUNDI | LINJES{ Icc min [KkA] lcc max [kA] 05 1.2 0.3 0.7 0.2 0.6 0.2 05 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 05 0.2 0.5
GJATESIA [m] dV TOTALE [%] 10 2.6 20 29 25 3.2 30 35 30 2.9 30 2.9 30 2.9 30 2.9
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REF. PANELI [PE-FIVET]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A
B B
QF0.2.9 QF0.2.10 QF0.1.8 QF0.2.11 QF0.2.12 QF0.2.13 QF0.2.14 QF0.2.15 QF0.2.1p
Id
N N N N N N N
7N
X ® & Y Y Y
L 'jpz - - - - =3 T FF___}?E_—_'}E___}?___}T
EMERTIMI | MORSETAVE 10.2.9 L0.2.11 10.2.12 10.2.13 10.2.14 10.2.15 10.2.16
EMERTIMI | QARKUT | SHPERNDARJA 17 [ uanee 18 [ e 19 Jzswee] 20 [ uinee 21 [ onee 22 [ Lawee 23 [ Linee 24 [ Lanee 25 [ uanee
PERSHKRIMI | QARKUT PRIZA SHERBIMI REZERVE GRUP NDRICIMI NDRICIM NDRICIM NDRICIM NDRICIM NDRICIM NDRICIM
LABORATORE KORRIDOR DHOMA TEKNIKE; DEPO|  TUALETE WC DHOMA ZHVESHJE | DHOME KONSULTE DHOME PACIENTI
DH. TEKN AZOT | LENGDHOMA E GRUMBULLIMIT
TIPI | APARATUES iC40 a iC40 a 3P+N DPN Vigi iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a
NDARESI lcu [KA] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N. POLE [ In [A] 1P+N [ 16 1P+N [ 16 3P+N | 16 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10
KURBA MBROJTESE C C C c C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 16 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 100 100 100 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFERENCIALI [ TIPI KLASI RED Interratdd A
Idn [A] tdn [ms] 0.03  Ipstantaneoup
KONTAKTOR [ TIPI KLASI
TELERUTORI [ BOBINA [V]| N. POLE [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMIKE TIPI Irth [A]
SIGURESA N. POLE In [A]
TE TJERA AP. [ TIPI
KABLLAZHI TIPI | IZOLACIONIT| INSTALIMI XLPE [ 30 - ¢ XWPE [ 30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C| XPE [30-C
SEKSIONI FAZA-N-PE/PEN [mmq] | 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x2.5 | | | | 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5
Ib [A] Iz [A] 4.8 33 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24
Un [V] Pn [kW] 230 1 2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2
FUNDI | LINJES{ lcc min [kA] lcc max [kA] 0.2 05 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
GJATESIA [m] dV TOTALE [%] 30 2.9 50 25 50 25 50 2.5 50 25 50 2.5 50 2.5
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REF. PANELI

[PE-FIVET]| 1 2 3 4 5 7 8 9
A
B
E@QFO.Q.W EQQFO.ZJB E@QFO.NQ E@QFO.Z.QO E@QFO.Z.%
N N N N
__L _j PE TPE - }_PE - ) E - — - - - - -
EMERTIMI | MORSETAVE L0.2.17 L0.2.18 L0.2.19 10.2.20
EMERTIMI | QARKUT | SHPERNDARJA 26 [ Lanee 27 | Lowee 28 | Lowee 29 | Lonee 30 | Lowee
PERSHKRIMI | QARKUT NDRICIM NDRICIM NDRICIM NDRICIM EMERGJENT REZERVE
DHOME MANIPULIM | DHOME MANIPULIM | DHOME MANIPULIM
(M) (F)
TIPI | APARATUES iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a
NDARES| lcu [KA] 6 6 6 6 6
N. POLE [In [A] 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N [ 10 1P+N | 6
KURBA MBROJTESE C c C c C
Ir [A] tr [s] 10 10 10 10 6
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFERENCIALI | TIPI KLASI
Idn [A] tdn [ms]
KONTAKTOR | TIPI KLASI
TELERUTORI | BOBINA [V]| N. POLE [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMIKE TIPI Irth [A]
SIGURESA N. POLE In [A]
TE TJERA AP. | TIPI
KABLLAZHI TIPI | IZOLACIONIT| INSTALIMI XPPE [30 -C| XPE [30-C| XPE |[30-C| XPE [30-¢C
SEKSIONI FAZA-N-PE/PEN [mmq] | 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 | | | | | | | |
Ib [A] Iz [A] 1 24 1 24 1 24 1 24
Un [V] Pn_[kwW] 230 0.2 230 0.2 230 02 230 0.2
FUNDI | LINJES[ Icc min [kA] lcc max [KA] 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 02 0.1 0.2
GJATESIA [m] dV TOTALE [%] 50 25 50 25 50 25 50 25
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REF. KE-TRAU-UPS [PE-FIVET]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CONFIGURAZIONE CON
MODELLO Fasy UPS 3S
POTENZA NOMINALE An [KVA] 10 RETE SINGOLA
POTENZA NOMINALE Pn [kW] 10 RETE 1
TIPOLOGIA BATTERIE Hermetic Lead
AUTONOMIA BATTERIE [min] 40 1
THDI [%] 3 <
TIPO DI TECNOLOGIA on—line E2
TENSIONE INGRESSO [V] 400 uPs
TENSIONE USCITA [V] 400 !
RENDIMENTO 0.10 J |
RENDIMENTO ECOnversion N/A J
Scheda di rete No o~
Scheda contatti No —
BATTERIE H—0o  ©
_ BYPASS
J
|
OUTPUT
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REF. PANELI [PE-FIVET]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - >
QF2.1 A\ FU2.1.1 QF2.1.2 ||1 QF2.1.3 QF2.1.4 QF2.1.5 ||1 QF2.1.6 QF2.1.7
L1
L2
L3
2 id % ] d % ]
N N N N N N
qn
Indicator fight 110-230V VD) 7 VDY VD) 7 VDY
e el e o e+
1
I Y A A A T A L
EMERTIMI | MORSETAVE 2.1.2 2.1.3 12.1.4 2.1.5 12.1.6 2.1.7
EMERTIMI | QARKUT | SHPERNDARJA [L1L2L3wpe] 1 | 2 [L1uzuswee] 3 [ unee 4 [ Lawee 5 [ anee 6 [ unee 7 [ Lanee 8 [ e
PERSHKRIMI | QARKUT Furnizim nga UPS 1 LLAMPE INDIKACIONI PRIZA UPS PRIZA UPS PRIZA UPS PRIZA UPS PRIZA UPS PRIZA UPS
PREZENCE TENSIONI | DHOME MANIPULIMI | DHOME MANIPULIMI | DHOME MANIPULIMI | DHOME MANIPULIMI | DHOME MANIPULIMI | DHOME MANIPULIMI
M) (M) (F) (@) (F)
TIPI | APARATUES iC60 N SBI50 iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a
NDARES lcu [KA] 10 100 6 6 6 6 6 6
N. POLE [In [A] 4 | 20 3P+N | 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 16
KURBA MBROJTESE C C C c C C c
Ir [A] tr [s] 20 16 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 200 160 160 160 160 160 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFERENCIALI [ TIPI KLAS! Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0.03 Ipstantaneoup  0.03 Ipstantaneoup  0.03 Ipstantaneoup  0.03 Ipstantaneoup 0.03 Ipstantaneoup 0.03 Ipstantaneoup
KONTAKTOR [ TIPI KLAS!
TELERUTORI [ BOBINA [V][ N. POLE [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMIKE TIPI Irth [A]
SIGURESA N. POLE In [A]
TE TJERA AP. [TIPI
KABLLAZHI TIPI | IZOLACIONIT| INSTALIMI e [0 -¢ Pve [2-m | Pc J2-a] pPc [2-a] Pc J2-m] pPc [2-m] Pc [2-A
SEKSIONI FAZA-N-PE/PEN [mmq] | 1x6 [ 1x6 | 1x6 | | | | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5
Ib [A] Iz [A] 10.8 4 3.6 18.5 3.6 185 3.6 18.5 3.6 18.5 3.6 18.5 3.6 18.5
Un [V] Pn_[kW] 400 6.75 6.75 230 0.75 230 0.75 230 0.75 230 0.75 230 0.75 230 0.75
FUNDI | LINJES| lcc_min [KA] lec_max_[kA] 0.4 1.7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3
GJATESIA [m] dv TOTALE [%] 15 2.8 40 38 40 38 40 3.8 40 38 40 38 40 3.8
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REF. PANELI [PE-FIVET]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9

e ]

QF2.1.8 QF2.1.9 QF2.1.10 QF2.1.11 QF2.1.12
d % % id d

N N N N K N
/) /) 7\ N\
L Pe e - e - s — T e - - - - - - -
EMERTIMI | MORSETAVE 12.1.8 12.1.9 12.1.10 12.1.11 12.1.12
EMERTIMI | QARKUT | SHPERNDARJA 9 [ uinee 10 [ owee 11 [ Lawee 12 [ Linee 12 [ Linee
PERSHKRIMI | QARKUT PRIZA UPS PRIZA UPS PRIZA UPS DHOMA TEKNIKE [ KONTROLLI | AKSESIT
DHOME MANIPULIMI | DHOME MANIPULIMI |DHOMA E KONSULTAVE| AZOT | LENGSHEM
TIPI | APARATUES iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a iC40 a
NDARES| lcu [kA] 6 6 6 6 6
N. POLE [In [A] 1P+N [ 16 P+N [ 16 1P+N [ 16 1P+N [ 6 1P+N | 6
KURBA MBROJTESE C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 16 6 6
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 60 60
li TA]
lg [A] tg [s]
DIFERENCIALL | TIPI KLAS| Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0.03 Ipstantaneoup 0.03 Ipstantaneoup 0.03 Ipstantaneous 0.03 Ipstantaneoup  0.03 lpstantaneoup
KONTAKTOR | TIPI KLASI
TELERUTORI | BOBINA [V][ N. POLE [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMIKE TIPI Irth [A]
SIGURESA N. POLE In [A]
TE TJERA AP. [ TIPI
KABLLAZHI TIPI | IZOLACIONIT| INSTALIMI e [2-m [ Pc [2-m[ Pc [ 2-A | PC [ 2-A ] CISOL | C_POSA
SEKSIONI FAZA-N-PE/PEN [mmq] | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x2.5 [ 1x2.5 [ 1x2.5 | 1x1.5 [ 1x1.5 [ 1x1.5 | C_SL [ C_SN [C_SPE | | | | | | | |
Ib [A] Iz [A] 3.6 18.5 3.6 18.5 3.6 18.5 3.6 18.5 c_IB c_iZ
Un [V] Pn [kW] 230 0.75 230 0.75 230 0.75 230 0.75 c_u C_P
FUNDI | LINJES| Icc min [KA] lcc max [kA] 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 | C_ICCMIN | C_ICCMAX
GJATESIA [m] dV TOTALE [%] 40 38 40 38 30 3.6 30 36 |[C_LUNGH| c_pv
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