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Tensioni

Tipi i shtylles

Këndi i devijimit

Kampata horizontale

Kampata vertikale

Përcjellës ACSR

Trosi GSW/OPGW

Tërheqja e përcjellësit

Tërheqja e trosit

TE DHËNAT E SHTYLLËS

TA 1 - 140 / TA 2 - 140
40°

250 m

Al-Fe 3x95/15 mm²

1 x 35 mm²

σ = 9.5 daN/ mm²

σ = 24.0 daN/ mm²

35 kV

500 m

Fuqia e erës σ = 75.0 daN/ mm²
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Shtyllë ankerore tip TA 1 - 140 / TA 2 - 140
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PROJEKTOI
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PROJEKTOI
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SHTYLLE METALIKE 35kV, TIP TA 1 - 120 / TA 2 - 120.

Tensioni

Tipi i shtylles

Këndi i devijimit

Kampata horizontale

Kampata vertikale

Përcjellës ACSR

Trosi GSW/OPGW

Tërheqja e përcjellësit

Tërheqja e trosit

TE DHËNAT E SHTYLLËS

TA 1 - 120 / TA 2 - 120
60°

250 m

Al-Fe 3x95/15 mm²

1 x 35 mm²

σ = 9.5 daN/ mm²

σ = 24.0 daN/ mm²

35 kV

500 m

Fuqia e erës σ = 75.0 daN/ mm²

Shtyllë ankerore tip TA 1 - 120 / TA 2 - 120
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SHTYLLE METALIKE 35kV,  TIP TN 1 / TN 2.

Tensioni

Tipi i shtylles

Këndi i devijimit
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Kampata vertikale

Përcjellës ACSR

Trosi GSW/OPGW
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TN 1  / TN 2
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250 m

Al-Fe 3x95/15 mm²
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500 m

Fuqia e erës σ = 75.0 daN/ mm²
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