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KORIDOR

KORIDOR

LABORATOR KIMI + BIOLOGJI +
FIZIKE

D-1

PLANIMETRIA E KATIT PERDHE

ANEKS

KLASA
2

HYRJA

KLASA 1

KLASA
3

KLASA 4

WC MALE WC
TEACHER

WC FEMALE

KORIDOR

KORIDOR

DHOME
MESUESI
BAZE
MATERIALE

DHOME
ZHVESHJE

VAJZA

DHOME
ZHVESHJE

DJEM

PALESTER

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

16 el x 141 W =2256W
Radiator model 600 mm

Q = 2256 W
16 el x 141 W =2256W
Radiator model 600 mm

Q = 2256 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

Ngrohes Ajri "AEROTERM"
- Kapaciteti termik:  Q = 13.3 kW
- Kapaciteti fryres :  V = 1750 m³/h
- Lidhja elektrike:           230+PE V/50Hz
- Lidhja Hidraulike:           Ø  1"
- Hedhja e Ajrit:           15 m

Ngrohes Ajri "AEROTERM"
- Kapaciteti termik:  Q = 13.3 kW
- Kapaciteti fryres :  V = 1750 m³/h
- Lidhja elektrike:           230+PE V/50Hz
- Lidhja Hidraulike:           Ø  1"
- Hedhja e Ajrit:           15 m

Ngrohes Ajri "AEROTERM"
- Kapaciteti termik:  Q = 13.3 kW
- Kapaciteti fryres :  V = 1750 m³/h
- Lidhja elektrike:           230+PE V/50Hz
- Lidhja Hidraulike:           Ø  1"
- Hedhja e Ajrit:           15 m

Ngrohes Ajri "AEROTERM"
- Kapaciteti termik:  Q = 13.3 kW
- Kapaciteti fryres :  V = 1750 m³/h
- Lidhja elektrike:           230+PE V/50Hz
- Lidhja Hidraulike:           Ø  1"
- Hedhja e Ajrit:           15 m

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm

9 el x 141 W =1350W
Radiator model 600 mm

Q = 1350 W
9 el x 141 W =1350W
Radiator model 600 mm

Q = 1350 W
9 el x 141 W =1350W
Radiator model 600 mm

Q = 1350 W
9 el x 141 W =1350W
Radiator model 600 mm

Q = 1350 W
9 el x 141 W =1350W
Radiator model 600 mm

Q = 1350 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm
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Ø..."
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Ø1¼"
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Ø ..."
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Tub Çeliku
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Ø 1"
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Ø 1"

Tub Çeliku
Ø 1"
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Ø 1¼"
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Ø 1½"

Tub Çeliku
Ø 1½"738 lit

738 lit

Lidhjet me ambientin
teknik
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Autokllave
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Kolektor shperndares

Radiator me element aulumini

Linja ujit te ngrohte ne dergim

Linja ujit te ftohte ne dergim

Kolona e ujit te ngrohte ne dergim

Kolona e ujit te ftohte ne dergim
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KORIDOR

ANEKS

BALLKON

LABORATOR INFORMATIKE KESHILLI PEDAGOGJIK

KORIDOR

KLASA 7 KLASA
6

KLASA 5

KLASA 8

TARRACE

PLANIMETRIA E KATIT PARE

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

16 el x 141 W =2256W
Radiator model 600 mm

Q = 2256 W
16 el x 141 W =2256W
Radiator model 600 mm

Q = 2256 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm
Tub PEX/al

(Ø16  X 2.0) mm, i
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termoizoluar δ= 6mm

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W Tub Çeliku
Ø1 ¼"

Tub Çeliku
Ø 1½ "Tub Çeliku

Ø 1 "
Tub Çeliku

Ø 1"

Tub Çeliku
Ø 1½ "

Tub Çeliku Ø 1"
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Kolona e ujit te ftohte ne dergim

Legjenda :

10 2 5
10cm

500 100 250 500cm

DATA :

Nr.

SHKALLA :

1:75

FLETA

Porosites

Faza e projektit

Emertimi i Fletes

2023

PROJEKTI I IMPIANTEVE MEKANIKE

Objekti

BASHKIA KUKES

PROJEKT ZBATIMI

Legjenda :

IMPIANTI I NGROHJES

PLANIMETRIA E KATIT TE PARE

GRUPI I PROJEKTIMIT

REHABILITIM I
GJIMNAZIT “BAJRAM
ABDIU” BICAJ,
KUKËS

Nr. Liçensës

Nr. Liçensës

Inxh. Elektrik
Nr. Liçensës

Inxh. Gjeolog
Nr. Liçensës

Inxh. Gjeodet
Nr. Liçensës

Inxh. Ndërtimi
Nr. Liçensës

Nr. LiçensësMariglen SAKOLLI M.1249/1
Inxh. Mjedisi



KORIDOR

ANEKSKLASA 11 KLASA 10 KLASA 9

KLASA 12 KLASA 13 KLASA 14

BALLKON

KORIDOR

PLANIMETRIA E KATIT DYTE

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

16 el x 141 W =2256W
Radiator model 600 mm

Q = 2256 W
16 el x 141 W =2256W
Radiator model 600 mm

Q = 2256 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W
13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm
Tub PEX/al

(Ø16  X 2.0) mm, i
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Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0) mm, i

termoizoluar δ= 6mm

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

13 el x 141 W =1833W
Radiator model 600 mm

Q = 1833 W

Tub Çeliku
Ø1 ¼"

Tub Çeliku
Ø 1½ "Tub Çeliku

Ø 1 "
Tub Çeliku

Ø 1"

Tub Çeliku
Ø 1½ "

kW

Tub Çeliku Ø 1"
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KATI +2

KATI +1

KATI 0

Tubat lidhen me
ambientin teknik

KOLEKTOR 11/4 "
(7+7)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluarTub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

KOLEKTOR 11/4 "
(6+6)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar
Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

KOLEKTOR 1 "
(3+3)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar
Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

23/600

ΔTek.=50º
Q=3243 W

16/600

ΔTek.=50º
Q=2256W

Tub Çeliku
Ø 1"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

23/600

ΔTek.=50º
Q=3243 W

KOLEKTOR 11/4 "
(6+6)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar
Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

Tub Çeliku
Ø1¼"

Tub Çeliku
Ø1 ½"

Tub Çeliku
Ø1 "

KOLEKTOR 11/4 "
(7+7)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluarTub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

KOLEKTOR 11/4 "
(6+6)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar
Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

KOLEKTOR 11/4 "
(7+7)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluarTub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

KOLEKTOR 11/4 "
(7+7)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluarTub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

KOLEKTOR 11/4 "
(6+6)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar
Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

KOLEKTOR 11/4 "
(7+7)x1/2"

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub Çeliku
Ø 1"

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluarTub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

13/600

ΔTek.=50º
Q=1833 W

Tub PEX/al
(Ø16  X 2.0)

i termoizoluar

Tub Çeliku
Ø1 "

Tub Çeliku
Ø1 "

Tub Çeliku
Ø1¼"

Tub Çeliku
Ø1 ½"

Tub Çeliku
Ø1¼"

Tub Çeliku
Ø1 ½"

Tub Çeliku
Ø1 ½"

Tub Çeliku
Ø 2"

Tub Çeliku
Ø1 ½"

Tub Çeliku
Ø 2"

Lidhja me pajisjet e
AEROTERM
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