
Linjë Dërgimi e Re
Burim - RES_1 Kolonjë
HDPE PN10, OD110; L=1.40km

Linjë Dërgimi New
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN16, OD90; L=2.65km

Linjë Dërgimi e Re
Pusetë Komandimi - RES_2 Picar
HDPE PN16, OD75; L=360m
Pusetë Komandimi - RES_1 Picar
HDPE PN16, OD75; L=70m

RES_1 Egzistues / KOLONJË
V=100m³; K.Tokës=652.60m

Niv.Baz=650.10m
N.Max=653.60m
FCV - Qllog=2l/s

Dhomë Klorinimi e Re
K.Tokës=656.60m

BUR_1 Egzistues / KOLONJË
Qmin=2.5l/s; K.Tokës=685.00m

BUR_2 i Ri i Rehovës / KOLONJË
Q=7l/s; K.Tokës=685.00m

RES_1 i Ri / PICAR
V=100m³; K.Tokës=455.00m
Niv.Baz=452.50m
N.Max=456.00m
FCV - Qllog=2.5l/s

RES_2 Ekz. / PICAR
V=65m³; K.Tokës=410.45m
Niv. Baz=407.95m
N.Max=411.45m
FCV - Qllog=2.5l/s

KOLONJE / GJIROKASTER
Prurja                        Kuota
Qd.max=376 m³/d     Max=648 mmnd
Qh.max=7.0 l/s          Min=465 mmnd

PICAR / GJIROKASTER
Prurja                         Kuota
Qd.max=699 m³/d      Max=446 mmnd
Qh.max=14.0 l/s         Min=277 mmnd

BUR

PB&DC (LK+LSH)_T2
K.Tokës=582.75m
FCV (LK) - Qllog=5l/s

PBC (LK)_T1
K.Tokës=520.50m
FCV (LK) - Qllog=5l/s

Linjë Dërgimi e Re
BUR_1 Egz. - Pusetë Komandimi
HDPE PN10, OD90; L=195m Opsion / Pusetë Pikë Lidhje - BUR_2 & BUR_1

Qmin=2.5l/s; K.Tokës=683.00m
CHL

PBC (LK)_T1
K.Tokës=652.60m
FCV - Qllog=5l/s

Pusetë Komandimi
RES_1 & RES_2
Q=2.5l/s + Q=2.5l/s;
K.Tokës=401.80m

BUR

Linjë Dërgimi e Re
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN10, OD110; L=1.40km

Linjë Dërgimi New
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN16, OD110; L=2.65km

BWM

BWM

BWM

Linjë Dërgimi New
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN16, OD110; L=2.65km
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LEGJENDA & SHËNIME:

OD32,40,63, PN10,16OD XX
LINJAT E RRJETIT SHPËRNDARËS - HDPE 100

LINJAT KRYESORE TË DËRGIMIT & LINJAT E SHPËRNDARJES

LIDHJET E SHTËPIVE HDPE 100, OD25, PN16
NP XX/Y

T1 T2 T3 Kasete+Mates Uji e Parapergatitur
Kasete Mates Uji mbi Toke
Pusete Betoni me Matesa Uji

Burim Uji i Ri

Kalim Ure Kalim Perroi Tombino 

LINJE DERGIMI - OD 110 / PN10; PN16 

Depo Uji e Re

Matës Uji Mekanik

Dhome Klorinimi

Ajrues

Shkarkues

NYJET SIPAS VIZATIMIT DWG Nr.

Depo Uji Egzistuese

Pusete Reduktim Presioni

Saracineske Komandimi

Pusete Pike Lidhje

LINJE DERGIMI - OD 75 / PN16
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BWM

A.V

W.O

CHL

BUR

BUR Burimi Uji Egzistues

Hidrant Zjarri

OD 75
OD 110

LINJE SHPERNDARESE - OD 50 / PN10; PN16 
LINJE SHPERNDARESE - OD 63 / PN10; PN16 OD 63
LINJE SHPERNDARESE - OD 75 / PN10; PN16 OD 75
LINJE SHPERNDARESE - OD 90 / PN10; PN16 OD 90
LINJE SHPERNDARESE - OD 110 / PN10OD 110
LINJE SHPERNDARESE - OD 140 / PN10OD 140

OD 50

H
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SHK. 1:5,000
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PLANIMETRIA E PËRGJITHSHME E SKEMËS SË UJËSJELLËSIT
KOLONJË & PICAR



Linjë Dërgimi e Re
Burim - RES_1 Kolonjë
HDPE PN10, OD110; L=1.40km

BUR_1 Egzistues / KOLONJË
Qmin=2.5l/s; K.Tokës=685.00m

BUR_2 i Ri i Rehovës / KOLONJË
Q=7l/s; K.Tokës=685.00m

BUR

Linjë Dërgimi e Re
BUR_1 Egz. - Pusetë Komandimi
HDPE PN10, OD90; L=195m

Opsion / Pusetë Pikë Lidhje - BUR_2 & BUR_1
Qmin=2.5l/s; K.Tokës=683.00m

BUR

Linjë Dërgimi e Re
Burim - RES_1 Kolonjë
HDPE PN10, OD110; L=1.40km

10.00

235.20

344.11

4
59.39

5
81.60

6

104.11

7

15
3.1

0

8

18
6.

00

9

20
0.

74 10

22
1.8

4 11

24
1.

26

12
26

3.
24

13

27
8.

73

14
313.65

15
330.95

16

342.19

17

35
1.

73
18

35
8.

91

19

380.81

20

405.14

21

436.56

22
44

8.
91

23

480.51
24

509.29

25

528.41

26
538.93

27

55
7.

09

28

57
0.

36

29
59

1.
99

30

60
3.

97

31
619.96

32
644.17

33

67
1.3

9

34708.05

35
744.80

36

765.28

37

79
7.

09

38

816.21

39
845.88

40

87
5.0

5 41

90
7.

57

42

948.04

43

969.38

44
98

6.
40

45
10

03
.6

8

46
10

31
.0

2

47

10
60

.6
4

48

10
86

.3
2

11
03

.8
6

EL:647.85

EL:705.03

EL:605.24

EL:584.20

EL:670.01
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OD32,40,63, PN10,16OD XX
LINJAT E RRJETIT SHPËRNDARËS - HDPE 100
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LIDHJET E SHTËPIVE HDPE 100, OD25, PN16
NP XX/Y

T1 T2 T3 Kasete+Mates Uji e Parapergatitur
Kasete Mates Uji mbi Toke
Pusete Betoni me Matesa Uji

Burim Uji i Ri

Kalim Ure Kalim Perroi Tombino 

LINJE DERGIMI - OD 110 / PN10; PN16 

Depo Uji e Re

Matës Uji Mekanik

Dhome Klorinimi

Ajrues

Shkarkues

NYJET SIPAS VIZATIMIT DWG Nr.

Depo Uji Egzistuese

Pusete Reduktim Presioni

Saracineske Komandimi
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BUR Burimi Uji Egzistues

Hidrant Zjarri

OD 75
OD 110

LINJE SHPERNDARESE - OD 50 / PN10; PN16 
LINJE SHPERNDARESE - OD 63 / PN10; PN16 OD 63
LINJE SHPERNDARESE - OD 75 / PN10; PN16 OD 75
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LINJE SHPERNDARESE - OD 110 / PN10OD 110
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RES_1 Egzistues / KOLONJË
V=100m³; K.Tokës=652.60m

Niv.Baz=650.10m
N.Max=653.60m
FCV - Qllog=2l/s

Dhomë Klorinimi e Re
K.Tokës=656.60m

PB&DC (LK+LSH)_T2
K.Tokës=582.75m
FCV (LK) - Qllog=5l/s

PBC (LK)_T1
K.Tokës=520.50m
FCV (LK) - Qllog=5l/s

CHL

PBC (LK)_T1
K.Tokës=652.60m
FCV - Qllog=5l/s

Linjë Dërgimi e Re
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN10, OD110; L=1.40km
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Linjë Dërgimi e Re
Burim - RES_1 Kolonjë
HDPE PN10, OD110; L=1.40km
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LEGJENDA & SHËNIME:

OD32,40,63, PN10,16OD XX
LINJAT E RRJETIT SHPËRNDARËS - HDPE 100

LINJAT KRYESORE TË DËRGIMIT & LINJAT E SHPËRNDARJES

LIDHJET E SHTËPIVE HDPE 100, OD25, PN16
NP XX/Y

T1 T2 T3 Kasete+Mates Uji e Parapergatitur
Kasete Mates Uji mbi Toke
Pusete Betoni me Matesa Uji

Burim Uji i Ri

Kalim Ure Kalim Perroi Tombino 

LINJE DERGIMI - OD 110 / PN10; PN16 

Depo Uji e Re

Matës Uji Mekanik

Dhome Klorinimi

Ajrues

Shkarkues

NYJET SIPAS VIZATIMIT DWG Nr.

Depo Uji Egzistuese

Pusete Reduktim Presioni

Saracineske Komandimi

Pusete Pike Lidhje
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Nr.
Rev PERSHKRIMI I SHQYRTIMIT DATA

DRAFT TO FINAL 202401

PLANI I PËRGJITHSHËM

BWM

A.V

W.O

CHL

BUR

BUR Burimi Uji Egzistues

Hidrant Zjarri

OD 75
OD 110

LINJE SHPERNDARESE - OD 50 / PN10; PN16 
LINJE SHPERNDARESE - OD 63 / PN10; PN16 OD 63
LINJE SHPERNDARESE - OD 75 / PN10; PN16 OD 75
LINJE SHPERNDARESE - OD 90 / PN10; PN16 OD 90
LINJE SHPERNDARESE - OD 110 / PN10OD 110
LINJE SHPERNDARESE - OD 140 / PN10OD 140

OD 50

H

UJËSJE_PICAR&KOLONJË_DWG_PL02

SHK. 1:1,000

PL02/00

PLANIMETRIA PJESORE E SKEMËS SË UJËSJELLËSIT
KOLONJË & PICAR



Linjë Dërgimi New
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN16, OD90; L=2.65km
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W.O

W.O

W.O

A.V

A.V

A.V

A.V

A.V

A.V

LEGJENDA & SHËNIME:
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LINJAT KRYESORE TË DËRGIMIT & LINJAT E SHPËRNDARJES

LIDHJET E SHTËPIVE HDPE 100, OD25, PN16
NP XX/Y

T1 T2 T3 Kasete+Mates Uji e Parapergatitur
Kasete Mates Uji mbi Toke
Pusete Betoni me Matesa Uji

Burim Uji i Ri

Kalim Ure Kalim Perroi Tombino 

LINJE DERGIMI - OD 110 / PN10; PN16 

Depo Uji e Re

Matës Uji Mekanik

Dhome Klorinimi

Ajrues

Shkarkues

NYJET SIPAS VIZATIMIT DWG Nr.

Depo Uji Egzistuese

Pusete Reduktim Presioni
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BWM

A.V

W.O

CHL

BUR

BUR Burimi Uji Egzistues

Hidrant Zjarri

OD 75
OD 110

LINJE SHPERNDARESE - OD 50 / PN10; PN16 
LINJE SHPERNDARESE - OD 63 / PN10; PN16 OD 63
LINJE SHPERNDARESE - OD 75 / PN10; PN16 OD 75
LINJE SHPERNDARESE - OD 90 / PN10; PN16 OD 90
LINJE SHPERNDARESE - OD 110 / PN10OD 110
LINJE SHPERNDARESE - OD 140 / PN10OD 140
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H
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PL03/00

PLANIMETRIA PJESORE E SKEMËS SË UJËSJELLËSIT
KOLONJË & PICAR



Linjë Dërgimi New
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN16, OD110; L=2.65km
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LINJAT E RRJETIT SHPËRNDARËS - HDPE 100

LINJAT KRYESORE TË DËRGIMIT & LINJAT E SHPËRNDARJES

LIDHJET E SHTËPIVE HDPE 100, OD25, PN16
NP XX/Y
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Saracineske Komandimi

Pusete Pike Lidhje
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PLANIMETRIA PJESORE E SKEMËS SË UJËSJELLËSIT
KOLONJË & PICAR



Linjë Dërgimi e Re
RES_1 Kolonjë - RES_1&2 Picar
HDPE PN16, OD90; L=2.65km
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A.V
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BUR Burimi Uji Egzistues

Hidrant Zjarri

OD 75
OD 110

LINJE SHPERNDARESE - OD 50 / PN10; PN16 
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Linjë Dërgimi e Re
Pusetë Komandimi - RES_2 Picar
HDPE PN16, OD75; L=360m
Pusetë Komandimi - RES_1 Picar
HDPE PN16, OD75; L=70m
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PLANIMETRIA PJESORE E SKEMËS SË UJËSJELLËSIT
KOLONJË & PICAR
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