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1:/

H.25

Nr. i viza mit: H.25

B.D.

LEGJENDA:

SHËNIME:

D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

R.CW.-1 Ø50mm

R.HWR.-1 Ø40mm

R.HW.-1 Ø50mm

R.CW.Ø40mm

R.HWR. Ø25mm

R.HW. Ø32mm

R.CW.Ø32mm
R.HWR. Ø20mm

R.HW. Ø25mm

R.CW.Ø32mm
R.HWR. Ø20mm

R.HW. Ø25mm

R.CW.Ø32mm
R.HWR. Ø20mm
R.HW. Ø25mm

R.CW.Ø40mm
R.HWR. Ø25mm

R.HW. Ø32mm

R.CW.Ø50mm
R.HWR. Ø32mm

R.HW. Ø50mm

R.CW.Ø50mm
R.HWR. Ø32mm

R.HW. Ø50mm

R.CW.Ø50mm
R.HWR. Ø32mm

R.HW. Ø40mm

R.CW.Ø50mm
R.HWR. Ø32mm
R.HW. Ø40mm

Valvulë Balancuese Ø32mmValvulë mos kthimi Ø32mmVlavulë mbyllëse Ø50mmValvulë mbyllëse Ø32mmValvulë mbyllëse Ø50mmResukues i presionit Ø50mm

Valvulë Balancuese Ø25mm

Valvulë mos-kthimi Ø25mm

Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë mbyllëse Ø25mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm

Redukues i presioni Ø40mm

Valvulë Balancuese Ø20mm
Valvulë mos-kthimi Ø20mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm
Valvulë mbyllëse Ø20mm

Valvulë mbyllëse Ø25mm

Valvulë Balancuese Ø20mm
Valvulë mos-kthimi Ø20mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë mbyllëse Ø20mm
Valvulë mbyllëse Ø25mm

Valvula Balancuese Ø20mm
Valvulë mos-kthimi Ø20mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm
Valvulë mbyllëse Ø20mm
Valvulë mbyllëse Ø25mm

Valvula e ajerimit
Valvula e ajrimit
Valvula e ajrimit

BojlerBojler

Valvulë e Ajrimit

Valvulë e Ajrimit
Valvulë e Ajrimit

Valvulë Balancuese Ø25mm
Valvulë mos kthimi Ø25mm

Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë mbyllëse Ø25mm
Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë Balancuese Ø25mm
Valvulë mos kthimi Ø25mm
Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë mbyllëse Ø25mm
Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë mbyllëse Ø20mm
Valvulë mbyllëse Ø25mm

Valvulë mbyllëse Ø20mm
Valvulë mbyllëse Ø16mm
Valvulë mbyllëse Ø20mm

Valvulë Balancuese Ø32mm

Valvulë mos kthimi Ø32mm
Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë Balancuese Ø32mm

Valvulë mos kthimi Ø32mm
Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë mbyllëse Ø40mm

Valvulë Balancuese Ø32mm

Valvulë mos kthimi Ø32mm
Valvulë mbyllëse Ø50mm

Valvulë mbyllëse Ø32mm

Valvulë mbyllëse Ø50mm
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Nga rrjeti

ekzistues i qytetit

HDPE 100RC Ø50mm

HDPE 100RC Ø50mm
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Depozita e ujit për

mbrojtjen nga zjarri

Depozita e
ujit sanitar

Kulmi

Kati 3

Kati 2

Kati 1

Përdhesa

Bodrumi

-3.90 m

±0.0 m

+4.80 m

+9.60 m

+14.40 m

+19.20 m
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Skema e Kanalizimit

1:/

H.26

Nr. i viza mit: H.26

B.D.

LEGJENDA:

SHËNIME:

D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

-3.90 m

±0.0 m

+4.80 m

+9.60 m

+14.40 m

+19.20 m Kulmi

Kati 3

Kati 2

Kati 1

Përdhesa

Bodrumi

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik 02'

K.T. 194.40 m.n.d.
K.H.T. 193.60 m.n.d.
K.F.T. 193.45 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik  03'

K.T. 194.40 m.n.d.
K.H.T. 193.52 m.n.d.
K.F.T. 193.37 m.n.d.

Puseta e kanalizimit
atmosferik  04'

K.T. 194.40 m.n.d.
K.H.T. 193.42 m.n.d.

F.L. 193.27 m.n.d.
Puseta e kanalizimit

atmosferik 05'
K.T. 198.00 m.n.d.

K.H.T. 193.39 m.n.d.
K.F.T. 193.24 m.n.d.

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Kolona e
shkarkimit
01 DN110

Koka ventiluese
DN 125mm

Koka Ventiluese
DN 125mm

Koka Ventiluese
DN 125mm

Koka Ventiluese
DN 125mm

Koka Ventiluese
DN 125mm Koka Ventiluese

DN 125mm
Koka Ventiluese
DN 125mm

Koka Ventiluese
DN 125mm Koka Ventiluese

DN 125mm

Koka
Ventiluese DN
125mm

Koka
Ventiluese
DN 125mm

Ujëmbledhës
kulmi

Ujëmbledhës
Kulmi

Ujëmbledhës KulmiUjëmbledhës KulmiUjëmbledhës kulmi Ujëmbledhës Kulmi Ujëmbledhës
KulmiUjëmbledhës KulmiUjëmbledhës Kulmi

Kolona e ujërave
atmosferike 10

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 04

DN 75mm

Kolona e
shkarkimit
10 DN110

Kolona e
shkarkimit
10 DN110

Kolona e
shkarkimit
10 DN110

Kolona e
shkarkimit
10 DN110

Kolona e
shkarkimit
10 DN110

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e
shkarkimit 06
DN110

Kolona e
shkarkimit
05 DN 110

Kolona e
shkarkimit 01
BSL3 DN 110

Kolona e
shkarkimit 06
DN110

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mmKolona e
shkarkimit 09
DN110

Kolona e
shkarkimit
09 DN110

Kolona e
shkarkimit
09 DN110

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e
shkarkimit
05 DN 110

Kolona e
shkarkimit
05 DN 110

Kolona e
shkarkimit
05 DN 110

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Ujëmbledhës kulmi

Kolona e
shkarkimit
01 DN110

Kolona e
shkarkimit
01 DN110

Kolona e
shkarkimit
01 DN110

Kolona e
shkarkimit
01 DN110

Kolona e ujërave
atmosferike 10

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 10

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 04

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 04

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 04

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 04

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e
shkarkimit
02 DN110

Kolona e
shkarkimit
02 DN110

Kolona e
shkarkimit
02 DN110

Kolona e
shkarkimit
02 DN110

Kolona e ujërave
atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 05

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 05

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 05

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 05

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e
shkarkimit 06
DN110

Kolona e
shkarkimit 01
BSL3 DN 110

Kolona e
shkarkimit 01
BSL3 DN 110

Kolona e
shkarkimit 01
BSL3 DN 110

Pusetë e kanalizimit
Fekal  01

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 193.61 m.n.d.
K.F.T. 193.46 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Fekal 04

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 193.31 m.n.d.
K.F.T. 193.16 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Fekal 05

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 193.26 m.n.d.
K.F.T. 193.11 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Fekal  06

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 193.22 m.n.d.
K.F.T. 193.07 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik  01

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 196.50 m.n.d.
K.F.T.. 196.35 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik 02

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 195.98 m.n.d.
K.F.T. 196.83 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik 03

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 195.95 m..n.d.
K.F.T. 195.80 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik  04

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T.. 195.91 m.n.d.
K.F.T. 195.76 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik  05

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 195.88 m.n.d
K.F.T. 195.73 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik  06

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 195.76 m.n.d.
K.F.T. 195.61 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit

Atmosferik 07
K.T. 198.00 m.n.d.

K.H.T. 195.68 m.n.d.

K.F.T. 195.53 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Atmosferik 01'

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 196.00 m.n.d.
K.F.T. 195.85 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Fekal 03

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 193.46 m.n.d.
K.F.T. 193.31 m.n.d.

Pusetë e kanalizimit
Fekal e 02

K.T. 198.00 m.n.d.
K.H.T. 193.49 m.n.d.
K.F.T. 193.34 m.n.d.

Ujëmbledhes
Gjatësor 03

Ujëmbledhes
Gjatësor 02

Ujëm
bledhes

Gjatësor 04 Drain Grate 05

Ujëmbledhes
Gjatësor 06

Ujëmbledhes
Gjatësor 07

Ujëmbledhes
Gjatësor 01

HDPE   DN200     i=0.5%
HDPE   DN200    i=0.5%

HDPE   DN200    i=0.5%

HDPE  DN150    i=0.5% HDPE  DN150     i=0.5% HDPE  DN150      i=1.0%

HDPE  DN110     i=1.0%

HDPE  DN200    i=0.5%

H
D

P
E

  D
N

200

i=
0.5%

HDPE   DN200     i=0.5%

Tu
b 

D
re

na
zh

e
D

N
 1

60

Tub Drenazhe DN 160 Tub Drenazhe DN 160
Tub Drenazhe

Tub Drenazhe DN 160
Tub Drenazhe DN 160

Tub Drenazhe DN 160

Tub
 D

renazhe

D
N

 160

Tub Drenazhe DN 160

Sistemi i
dekontaminimit te

ujrave te ndotura ne
zonen e BSL-3

Deri te puseta
ekzistuese e
kanalizimnit

HDPE  DN250
i=0.5%

Deri te puseta
ekzistuese e
kanalizimnit
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Skema e Mbrojtjes nga zjarri

1:/

H.27

Nr. i viza mit: H.27

B.D.

LEGJENDA:

SHËNIME:

D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

-3.90 m

±0.0 m

+4.80 m

+9.60 m

+14.40 m

+19.20 m
Kulmi

Kati 3

Kati 2

Kati 1

Përdhesa

Bodrumi

HDPE 100RC Ø90mm

HDPE 100RC Ø90mm
HDPE 100RC Ø90mm

HDPE 100RC Ø90mm
Hidrant i jashtëm

Hidrant i jashtëm

Kolona e ujit
DN65mm

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Kolona e ujit
DN65mm

Kolona e ujit
DN65mm

Kolona e ujit
DN50mm

Kolona e ujit
DN50mm

Kolona e ujit
DN50mm

Kolona e ujit
DN65mm

Kolona e ujit
DN50mm

Kolona e ujit
DN50mm

Valvula e
ajrimit

Valvula e
ajrimit

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Hidrant muri
sipas detalit H.20

Depozita e ujit per
mbrojtjen nga zjarri

FeZn Ø65mm
HDPE 100RC Ø75mm
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Detal i kanalit
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H.28

Nr. i viza mit: H.28

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

LEGJENDA:

SHËNIME:
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Kanali dhe montimi i tubit , pamje gjatesore
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GJERESIA E KANALIT

Ø 250 mm

Diametri i tubitØ mm

Ø 200 mm

Gjeresia e kanalit

100 cm

Gjeresia e kanalit nuk duhet te jete me e vogel se:: B=D+60 Cm

perforcimet

min 100

m
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30 min DN 30 min

O
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m
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Kanali tipik
Mbushja

  m
in

15

Mbushja ne shtresa< 30cm
95% ngjeshja e mbushjes

90% ngjeshja e rërës

< 30cm
90%

B cm

Mbushja ne shtresa
ngjeshja e mbushjes
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Depozita e ujit sanitar

1:50

H.29

Nr. i viza mit: H.29

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

LEGJENDA:

SHËNIME:
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Plan

A - A B-B

A A B
B

1. Shkallë (1')
2. Puseta
3. Flangje dalese  DN50
4. Flangje hyrese DN50
5. Plas kë e përforcuar me fije qelqi
6. Tub ajrosje
7. Tub kaperderdhes
8. Outlet Flange

1.0

1.
0

0.
5

2.
15

0.
2

0.
2

*Flangje e daljes dhe e hyrjes për lidhjen e
tubit furnizues DN50 dhe valvulën notuese

4.30

3.
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3.25

0.
5

2.
153

uPVC
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