
GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Ka  I - Kanalizimi

1:100

H.09

Nr. i viza mit: H.09

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

B'

A A

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

6

UP

28
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F
F

F

F
F

F

F

F

F

FF

F F

F

F

F

Tub Ø50

Pjesë Y 45° Ø110

Kthesë 45°
Ø50

Pjesë Y 45°
Ø(75-50)

Kthesë 45° Ø50 Pjesë Y 45° Ø(75-50)

Kthesë 45° Ø50

Peduktues Ø110»Ø70

Reduktues
Ø75»Ø50

Reduktues Ø75»Ø50

Kthesë
90° Ø110

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø75

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Pjesë Y 45° Ø(75-50)

Kthesë 45° Ø110
Kthesë 45° Ø70

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon
Sifon

PP
E

PP
E

PP
E

3%

3%

1.5%

1.
5%

Reduktues Ø75»Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50Tub Ø75

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50 Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Reduktue
s Ø75»
Ø50

Ujëmbledhës

Ujëmbledhës

SifonSifon

SifonSifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Kolona e
shkarkimit 9

DN110

Kolona e
shkarkimit 1
BSL3 DN110

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 02

DN 75mm

Vertical gutter 03
DN 75

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 05

DN 75mm

Soil Stack 08
DN 110

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08'

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 10

DN 75mm

Tub Ø50

Tub
Ø110

Kthesë 45° Ø50

Kthesë
45° Ø50

Kthesë 45° Ø50

Pjesë Y 45°
Ø(75-50)

Tub Ø75

Pjesë Y 45° Ø(75-50)

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø75

Tub Ø75

Kolona e
shkarkimit 10
DN 110mm

Kthesë
90° Ø110

Ujëmbledhës

Sifon

Kolona e
shkarkimit 02
DN 110mm

Kolona e
shkarkimit
01 DN 110

Kolona e
shkarkimit
06 DN 110

Kolona e
shkarkimit
06 DN 110

Kolona e
shkarkimit
3 DN110

Kolona e
shkarkimit

4DN110

2%
2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%
2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%2%2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

Kolona e
shkarkimit 7

DN110

Kolona e
shkarkimit 8

DN110

LEGJENDA
Simboli Përshkrimi

Kolona e shkarkimit

Tuba të vendosur nën pllakë

Tuba të devijuar nën pllakë
Tuba të vendosur nën pllakë
për zonen  BSL -3

Pusetë ekzistuese

Puseta e kanalizimit Fekal

Puseta e Kanalizimit Atmosferik

PE SN8 Tub i Kanalizimit Fekal
PE SN8 Tub i Kanalizimit
Atmosferik

Tub Drenazhe



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Ka  II - Kanalizimi

1:100

H.10

Nr. i viza mit: H.10

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

F
F

B'

A A

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

628
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F
F

F

F

F

Kolona e
shkarkimit 06
DN 110  Tub

ventilues

Hapesire ajrore
Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50
Peduktues Ø110»Ø70

Pjesë Y 45° Ø110

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Kolona e
shkarkimit
07 DN 110

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Reduktues Ø75»Ø50
Pjesë Y 45° Ø(75-50)Tub Ø50

Tub Ø50

Bend 45° Ø110
Bend 45° Ø70

Tub Ø50

Reduktues Ø75»Ø50

Pjesë Y 45° Ø(75-50)

Pipe Ø70

Tub Ø50

Pjesë Y 45°
Ø(75-50)

Tub Ø50

Kthesë
90° Ø110

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

PPEPPEPPEPPE

PP
E

PP
E

PPE

1.
5%

1.5%

Kolona e
shkarkimit 09

DN 110

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50
Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Pjesë Y 45° Ø(75-50)

Tub Ø75
Tub Ø50

Tub Ø50

Reduktue
s Ø75»
Ø50

Tub Ø50

Pipe
Ø110

Tub Ø75

Pjesë Y 45° Ø(75-50)
Reduktues Ø75»Ø50

Kthesë 45° Ø50

Kthesë
90° Ø110

Ujëmbledhës

Ujëmbledhës

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

SifonSifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

SifonSifon

Kolona e
shkarkimit
01 DN 110

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 02

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 03

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 04

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 05

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08'

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 10

DN 75mm

Pjesë Y 45°
Ø(75-50)

Reduktue
s Ø75»
Ø50

Kthesë
45° Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø75

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Pjesë Y 45° Ø50

Tub Ø50

Ujëmbledhës

SifonSifon

Sifon

Kolona e
shkarkimit
02 DN 110

Kolona e
shkarkimit 10
DN 110 Tub

Ventilues

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

2%
2%

Kolona e
shkarkimit 08

DN 110

Kolona e shkarkimit
01 BSL3 DN 110

Kolona e
shkarkimit 03

DN 110

Kolona e
shkarkimit
04 DN 110

LEGJENDA
Simboli Përshkrimi

Kolona e shkarkimit

Tuba të vendosur nën pllakë

Tuba të devijuar nën pllakë
Tuba të vendosur nën pllakë
për zonen  BSL -3

Pusetë ekzistuese

Puseta e kanalizimit Fekal

Puseta e Kanalizimit Atmosferik

PE SN8 Tub i Kanalizimit Fekal
PE SN8 Tub i Kanalizimit
Atmosferik

Tub Drenazhe



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Ka  III - Kanalizimi

1:100

H.11

Nr. i viza mit: H.11

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

B'

A A

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

628
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F

F

F

F

F
F

F
F

F

F
F

F

F

F

F

I.H. +10.00m

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Pjesë Y 45° Ø(75-50)

Tub Ø50 Reduktues Ø110»Ø70
Pjesë Y 45° Ø110

Tub Ø50

Tub Ø50

Reduktues Ø75»Ø50

Kthesë
90° Ø110

Sifon

Sifon

Sifon

Kolona e
shkarkimit
02 DN 110

Kolona e
shkarkimit 05

DN 110

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50
Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50 Tub Ø50

Kthesë 45° Ø110
Kthesë 45° Ø70

Tub Ø75

Reduktue
s Ø75»
Ø50

Sifon

Sifon

Sifon

Sifon

PP
E

1.
5%

1.5%
1.5%

1.
5%

Kolona e
shkarkimit
09 DN 110

Kolona e
shkarkimit
09 DN 110

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

Kolona e
shkarkimit 08 DN
110 Tub Ventilues

Tub Ø50

Kthesë
45° Ø50

Tub Ø75

Tub Ø50

Reduktue
s Ø75»
Ø50

Tub Ø50Tub Ø75
Tub Ø50

Tub Ø50

Ujëmbledhës

Ujëmbledhës

Sifon

Sifon

SifonSifon

Sifon

Kolona e
shkarkimit
08 DN 110

Kolona e ujërave
atmosferike 01

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 02

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 09'

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 10

DN 75mm

Kolona e ujërave
atmosferike 11

DN 75mm

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Kthesë 45° Ø50

Tub Ø50

Tub Ø50

Pipe
Ø110

Kthesë 45° Ø50

Kthesë
90° Ø110

Ujëmbledhës

Sifon

Sifon

SifonSifon

Sifon

Kolona e
shkarkimit 01
BSL3 DN110

Kolona e
shkarkimit
03 DN 110

Kolona e
shkarkimit
04 DN 110

Kolona e
shkarkimit
01 DN 110

Kolona e
shkarkimit
07 DN 110

Kolona e shkarkimit 07
DN 110

Tub Ventilues

Kolona e
shkarkimit
10 DN 110

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

LEGJENDA
Simboli Përshkrimi

Kolona e shkarkimit

Tuba të vendosur nën pllakë

Tuba të devijuar nën pllakë
Tuba të vendosur nën pllakë
për zonen  BSL -3

Pusetë ekzistuese

Puseta e kanalizimit Fekal

Puseta e Kanalizimit Atmosferik

PE SN8 Tub i Kanalizimit Fekal
PE SN8 Tub i Kanalizimit
Atmosferik

Tub Drenazhe



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Kulmi - Kanalizimi

1:100

H.12

Nr. i viza mit: H.12

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

B'

A A

71.72 m2

92.12 m2
103.20 m2

16.95 m2

84.69 m2

71.61 m2

50.52 m2
40.93 m2

19.45 m2
21.06 m2 21.06 m2

1.
5%

1.5%1.5%

1.
5%

1.5%1.5%

1.5%

1.
5%

1.5%

1.
5%

1.
5%

1.5%

1.
5%

1.5%

1.
5%

1.
5%

O
p

1.5%

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 02

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 06

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 07

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 08

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 09

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 10

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmosferike 11

DN 75mm

Kolona e shkarkimit të
ujërave atmoferike 01

DN 75

Roof outlet
DN 75mm

Roof outlet
DN 75mm

Roof outlet
DN 75mm

Roof outlet
DN 75mm

Roof outlet
DN 75mmRoof outlet

DN 75mm

Roof outlet
DN 75mm

Roof outlet
DN 75mm

Roof outlet
DN 75mm

LEGJENDA
Simboli Përshkrimi

Kolona e shkarkimit

Tuba të vendosur nën pllakë

Tuba të devijuar nën pllakë
Tuba të vendosur nën pllakë
për zonen  BSL -3

Pusetë ekzistuese

Puseta e kanalizimit Fekal

Puseta e Kanalizimit Atmosferik

PE SN8 Tub i Kanalizimit Fekal
PE SN8 Tub i Kanalizimit
Atmosferik

Tub Drenazhe



GSPublisherVersion 0.0.100.18

FORMATI I FLETES: A1

Bodrumi - Mbrojtja nga zjarri

1:100

H.13

H.13

B.D.

LEGJENDA:

SHËNIME:

D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

Nr. i viza mit:

Au
to

cl
av

e

Au
to

cl
av

e

B'

A A

123456789101112

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

D
O

W
N

U
P23R x 17

22G x 28

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

H

H

F
F

F
F

Hyrja ekonomike

Dalje ekonomike Economic Area

1.
5%

1.5%15.00 % 10.00 %10.00 %

Kuti hidranti
Kolona

DN65mm

Tub ne
tavan

High level
pipe

- Nga poshtë në tavan DN65
Niveli i lidhjes së
hidrantit

Kolona
DN65mm

Niveli i lidhjes
së hidrantit

DN 65
Valvule

me volan

DN 65
Valvule

me volan

FeZn Ø65mmFeZn Ø65mm

Fe
Zn

 Ø
65

m
m

H
D

PE
 1

00
R

C
Ø

11
0m

m
H

D
PE

 1
00

R
C

Ø
90

m
m

HDPE 100RC
Ø75mm

HDPE 100RC
Ø90mm

HDPE 100RC
Ø90mm

Hidrant
nentokesor

Fire hydrant

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

D'

C'

2'

6

6



GSPublisherVersion 0.0.100.18

FORMATI I FLETES: A1

Përdhesa - Mbrojtja nga zjarri

1:100

H.14

H.14

B.D.

LEGJENDA:

SHËNIME:

D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

Nr. i viza mit:

4.18 %

B'

A A

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

628
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F
F F

F
F

F

F

H

BS
C

 2

I

I

I

I

I

I

BS
C

 2

BS
C

 2

BS
C

 2

BS
C

 2

BS
C

 2

PPE

BS
C

 3
BS

C
 3

PPE

PPEPPE

PP
E

I

Chem.F. Hood

BS
C

 2

BS
C

 2

Hyrja e
Shërbimit
(Furnizimi)

Dalja e
shërbimit
(Shkarkimi)

L=20 m

L=20 m
L=20 m

1.
5%

1.5%

1.
5%

15.00 % 10.00 %10.00 %

6.50 %

H

5.23 %

Nga tavani -
lartë

Niveli i lidhjes së
hidrantit

Kolona DN65
Nga poshtë në tavan

Tub ne tavan

Kuti Hidranti
Kolona DN65mm
Nga poshtë - lartë

Niveli i lidhjes së
hidrantit

M
ai

n 
en

tra
nc

e

Emergency ExitDepozita e ujit për
zjarrfikje

H
yrja

 n
e

 b
o

d
ru

m

HYRJA
KRYESORE

Fire
hydrant

Fire hydrant

Fire hydrant

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

6

6



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Ka  I - Mbrojtja nga zjarri

1:100

H.15

Nr. i viza mit: H.15

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

B'

A A

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

6

UP

28
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F
F

F

F
F

F

F

F

F

FF

F F

F

F

F

PP
E

I

PPE

BS
C

 3

I

I

II

PP
E

I

PP
E

I

BS
C

 2

BS
C

 2

BS
C

 2

PPE PPE

BS
C

 2

BS
C

 2

BS
C

 2
PP

E

I

PPE

I

I

I

BS
C

 3

BS
C

 2

BS
C

 2

-20°C
BS

C
 2

PPE PPE

3%

3%

BS
C

 2

BS
C

 3

BS
C

 2

1.5%

1.
5%

PPE

Chem.F. Hood

H

H

H

Kolona DN65
Nga poshtë -
lartëNiveli i lidhjes

së hidrantit

Kuti Hidranti
Kolona DN65mm
Nga poshtë - lartë

Niveli i lidhjes së
hidrantit

Emergency exit

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Ka  II - Mbrojtja nga zjarri

1:100

H.16

Nr. i viza mit: H.16

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

F
F

B'

A A

I

I

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

628
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F
F

F

F

F

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

PP
E

I

I

I

I

I
BS

C
 2

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

I

-20°C

PPEPPEPPEPPE

PP
E

PP
E

PPE

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

BS
C

 2

C
he

m
.

F.
 H

oo
d

I

1.
5%

1.5%

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

H

H

Kolona DN65
Nga poshtë -
lartëNiveli i lidhjes

së hidrantit

Kuti Hidranti
Kolona DN65mm
Nga poshtë - lartë

Niveli i lidhjes së
hidrantit

Shkallet emergjente



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Ka  III - Mbrojtja nga zjarri

1:100

H.17

Nr. i viza mit: H.17

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

B'

A A

12345678910111213

14

15

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

D
O

W
N

U
P28R x 17

27G x 28 1

2

3

4

5

628
R

 x
 1

7
27

G
 x

 2
6

F

F

F

F

F
F

F
F

F

F
F

F

F

F

F

FISH zone

RCS zone

I

PP
E

I

I

PP
E

I

I

PP
E

NGS

Pa
ss

 b
ox

I

Zona e gjenotipizimit

PP
E

PP
E

-20°C
BSC 2

BS
C

 2
BS

C
 2

BS
C

 2

-20°C

-80°C-20°C

1.
5%

1.5%
1.5%

1.
5%

Niveli i lidhjes së hidrantit

1

1 4

4 5

5 6

6

C C

3

3

D

E

2

2

B

0

0

C'

2'

H

H

KolonaDN50mm
Nga poshtë deri te niveli i
lidhjes së hidrantitKuti Hidranti

Niveli i lidhjes së
hidrantit

KolonaDN50mm
Nga poshtë deri te niveli i
lidhjes së hidrantit

Niveli i lidhjes së
hidrantit

Microarray

Emergency exit

Fe
Zn

 Ø
65

m
m

Zona e depistimit te kancerit duhet
te organizohet sipas nevojave te
perdoruesit



GSPublisherVersion 0.0.100.18

LEGJENDA:

SHËNIME:

FORMATI I FLETES: A2

Depozita e ujit

1:75

H.18

Nr. i viza mit: H.18

B.D. D.B.

Vendi:
Shqiperi

Faza e projek t: Nr.Serik: Rev.:
Projek  kryesor R.03

Data:Perpjesa: Vizatuar nga: Kontrolloi

Jan. 2023

Titulli i viza mit:

Projek :

NDERTIMI I LABORATORIT TE RI - TIRANE, SHQIPERI

OFRIMI I SHERBIMEVE PROFESIONALE - SHERBIME KONSULENCE PER
PROJEKTIN E EMERGJENCES NE SHQIPERI COVID 19 (LOT2)

Konsulent:

Implementuar nga:

2415

15
88

26
0

Rp 1 1/4

DN 80

DN 65

65
100 100

Rp 2

43
6

241

30

10
0

150

80

80

30
0

30
0

10
0

36

25 470 25 450 25

25
47

0
25

25
47

0
25

10
6

Terrain level

A

A

Section A - A

Terrain level

Section B - B

A

1500

1000

800
800

Galvanized steel

Galvanized steel

D1D2D3

C

C

D1D2D3

B

B

D4

D5

D6

Section C - C

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Plan view

D0

D0

Terrain level

1.  Filter hyres me rrjete inoks
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MUR BETONI

KAPAK BETONI I PARAFABRIKUAR

Tubat tipik në penthouse
DETAL TIPIK PER SETIN E
POMPAVE SANITARE

MALE BACKPLATE

Ankerimi ne solete

Shufer Ø 10mm
IZOLIMI
UNAZE STANDARDE BRONZI
BULONA
25mm KANAL CELIKU

VARËSE STANDARDE ME
SHUMË TUBA PËR TUBAT E UJIT

MBËSHTETJA STANDARDE - TUBAT NË KULM

NDËRTIMI I KULIMIT SIPAS
DETALEVE TË STRUKTURES

Blloku mbajtës i ngarkesës në mbështetëse

Unazë standarde për ankerim të tubit
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STANDARD BINDER PIPE CLIP
IZOLIMI NESE SPECIFIKOHET
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VALVULA
KENDORE

LAVAMAN
KUZHINE

KUZHINA

CWS PIPE

60
0

IV

Ø15 CWS TUB
DERI TE RUBINETA

MBESHTETESE MURI TIPIKE

CWS LIDHJA
ME RUBINETEN

NOTES:-
1.POMPAT DUHET TE JENE SIPAS SPECIFIKIMIT
2.NJËSIA DO TË FUNKSIONOJË ME KARAKTERISTIKAT E

FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 380V, 3PH, 50HZ.
3.LARTESIA E DERGIMIT TE POMPES ESHTE VETEM

TREGUESE. KONTRAKTORI DO TE LLOGARIS KOKEN
AKTUALE BAZUZAR NE KUSHTET LOKALE DHE TE
VIZATOJ MADHESINE E POMPES DHE MOTORIN.

4.

5.

TË GJITHA PJESËT E POMPËS NË KONTAKT ME UJIN
DUHET TË JEN NGA ÇELIK I KLASES (AISI 316).). POMPAT,
TUBAT NDERLIDHUR, VALVULAT, ENA EKSPANDUESE DHE
PANELI I KONTROLLIT DUHET TE KENE BAZE TE
PËRBASHKËT ÇELIKUT TË MONTITUAR NË FABRIKE

6.

7.

TË GJITHË ARTIKUJT E PËRDORUR NË MONTIMIN E POMPËS DO
TË JANË NGA PRODHUESIT SI TË MIRATUARA PËR PROJEKTIN. ALL
PJESËT E HEKURIT TE ZINKUAR DHE ÇELIKUT TË PËRDORUR NË
POMPËN E PAKETIMIT DUHET TË APLIKOHEN BRENDA DHE
JASHTË ME SISTEM TË LYERJES EPOXI ME 200 MICRON DFT.

CWS - UJI I FTOHTE
HWS - UJI I NGROHTE

TUBI I UJIT TE
NGROHTE
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