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Lista e Materialeve
A Simboli Pershkrimi Njesia Sasia A
% Valvol nje drejtimshe DN25 PN40 Cope 1
X Ventil sferik DN25 PN25 Cope 1
= Q Manometer 260, Fusha 0-25 bar DN15 PN40 Cope 2 ==
|
?J Valvol sigurie e taruar 17.65 bar DN50 PN40| Cope 1 I
? Valvol furnizimi faza e lenget DN40 PN40 Cope 1 I
B 2 Valvol furnizimi faza e gazte DN32 PN40 Cope 1 | B
= Grupi i sherbimit DN20 PN40 Cope 1 | =
& Rregullator PL, 40 Kg/h, P,=0-18bar Cone |
P,=0.5-3bar DN25 PN40 L ’
— & Saracineske DN25 PN40 dhe PN25 Cope 2 | —
B Filter gazi, Tipi Madas DN25 PN6 Cope 1
& Rregullator PU, 35 Kg/h, P=0-4bar Cope 1 |
P;=0.01-0.5bar DN25 PN25
E [;E Elektro Valvol, normalisht e hapur 230 v Cope 1 I KALDAJE [
PKDG Pakete kontrolli per detektim gasi Cope 1 | T0 KW
@ Sensor gazi Cope 1 | j
_— Tub fleksibel DN25 PN3 Cope | |
- Tub Gazi DN25 PNG6 m 10 | i
S e Linje elektrike ml 12 |
: Ambjent i brendshem (Dhoma teknike) |
D SRS St i et i s S A s s A j% Ambjent 1 jashtem D
b
Linje elektrike
Elektro valvol Rregullator i fazes se pare
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SKEMA PRINCIPALE

E AMBIENTIT TEKNIK

Tub celiku

ﬁ 2n

{I{ Kaldaje 70 KW

Tub_geliku
7 2%

1IN

_ — - % Grupi i furnizimit
Tub geliku Tub celik 1 g I @+
@ 3; 4 UG 263/2"u i i PPR DN 25 1
Kolektor d Li.njaefull*ni_zi.mit me
Kaldaje me lende djegese GAZ GLN - = s = LS e S et ety
Fugija nominale: 70 KW Pompe per furnizimin Diametri: @ 4"
Kapaciteti i ujit: 500 litra per HS: Gjatesia: L= 80 cm
Lidhjet hidraulike: DN 65 V=15.5 m3h, H=50 .
Presioni i punes: 3.5 bar mkH20 X g;ﬂﬁgiﬁgth'm' me
Dipazoni i temperatures: 65+90°C Lidhja hidraulike Diametri: @ 4"
Temp. maximale ne dergim 90°C DN50, PN 10. Gjatesia: L= 80 cm
Temp. minmale ne rikthim 50° Lidhja elektrike:
Fugija elektrike: 5100 Wat 3~400 V, 50 Hz EZ7 Ene zgjerimi me kapacitet:
Lidhjet elektrike: 1x230V/50HZz/13A W = 2x4.0kWat, V=200 lit, PN 10
P=2x4.3A Lidhja Hidraulike
DN 30
Pompe binjake per qarkun sekondar.
V=20 m"/h, H=12 mkH20 Nr. Vizatimit Rish.0  |Data: Shkalla: Formati: Fleta:
PT—K=0604=R0_ 23_/01 /2023 | 1_X_X A3 5

Lidhja hidraulike DN80, PN 10.
Lidhja elektrike: 3~400 V, 50 Hz
W = 2x1.8kWat, P=2x4.85A
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Emdrtimi vizatimit :
Skgma principale e Kaldajes
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Pamja anesore e Rezervuarit

Kaopak celiku me troshesi 6 mm

Hapsire e E"M!Qdil\
Mur tulle

\ sl

/Hopae ne mur per Fllonxhe bokr
|~ kabilon e izoluor 5

Beto e | | P
I I Ly ey Celik i veshur me boker #16 mm-
s | || shufra me gjatesi 3000 mm
i PAMJE NE PLAN
Plioke bak Mbyllje hermetike
Mbushje me zhovor, 80 x 200 mm
/,Duldroda tokezimi #16, H=3000 mm
rd
g
———Tipl i elektrodes
Celik i veshur me baker 1:100
V ,-/ DETAJl — A —
Vrime per/ PAMJE NE PLAN
kullimine ujit #70 PER KULLIMIN

444

Suaw

Pamja ballore e Rezervuarit

Shenime teknike

Ne krah te rezervuarit do te vendosen elektroda tokezimi te cilat do te lidhen me

rezervuaret me percjelles bakri.

Tubat e gazit do te tokezohen duke vendosur elektroda ne largesi jo me shume se

15 m nga njéra tjetra.
Ndermjet fllanxhave do te kete patjeter nje elektrode.

Rrjeti i tokezimit te lidhes me rrjeten ekuipotenciale te nderteses.

Koka e elektrodes do te jete jo me pak se 300 mm nen toke.
Rezistenca e tokezimit te tubave te gazit duhet te jete me e vog

ajo e tokezimit me e vogel se 10 Q. Ne rast te kundert duhet rritur numri i

elektrodave.

el se 20 Q, ndersa
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