
RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT PERDHE

SISTEMI I NGROHJES - NGARKESA TERMIKE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-001

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA E NGARKESES TERMIKE PER CDO AMBIENT   TE  KATIT PERDHE

80

1
0
0

6
0
0

PALESTRA

K2

K4

K6

K7

K9

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/880mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/8-0mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE PARE

SISTEMI I NGROHJES - NGARKESA TERMIKE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-002

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA E NGARKESES TERMIKE PER CDO AMBIENT   TE  KATIT TE PARE

80

1
0
0

6
0
0

K4

K9

Tub Celiku
Ø 1/2"

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/8-0mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - NGARKESA TERMIKE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-003

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA E NGARKESES TERMIKE PER CDO AMBIENT   TE  KATIT TE DYTE

80

1
0
0

6
0
0

K4

K9

Tub Celiku
Ø 1/2"

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/8-0mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  PERDHE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I MAGJISTRALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-004

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA  E  MAGJISTRALEVE  KRYESORE  TE  KATIT  PERDHE

80

1
0
0

6
0
0

PALESTRA

K1

K2

K4 K5

K6

K7

K8

1

3

4

5

5

6

7

7

9

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4 "

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 5 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 7 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4 "

DJEGES
NAFTE

KALDAJA

DJEGES
NAFTE

P
o

m
p

e 
an

ti
k
o

n
d
en

se

F
ilt

er
 n

af
te

1

2

8

V
al

v
o

la
 m

e 
tr

e 
k
al

im
e 

e
m

o
to

ri
zu

ar

AutoCAD SHX Text
GMA



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  PARE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I MAGJISTRALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-005

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA  E  MAGJISTRALEVE  KRYESORE  TE  KATIT  TE PARE

80

1
0
0

6
0
0

K5

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 "

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø  2  "



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I MAGJISTRALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-006

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA  E  MAGJISTRALEVE  KRYESORE  TE  KATIT  TE  DYTE

80

1
0
0

6
0
0

K3

K9

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø  2  "



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  PERDHE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I TERMINALEVEE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-007

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA  E  DIMENSIONIMIT TE TERMINALEVE   TE  KATIT  PERDHE

80

1
0
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6
0
0

PALESTRA

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 5 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 7 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 8 dalje
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  PARE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I TERMINALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-008

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  -  PLANIMETRIA  E  DIMENSIONIMIT TE TERMINALEVE  TE  KATIT  TE PARE

80

1
0
0

6
0
0

K5

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 "

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø  2  "



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I TERMINALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-009

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA  E  DIMENSIONIMIT TE TERMINALEVE  TE  KATIT  TE  DYTE

80

1
0
0

6
0
0

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 7 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 8 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 8 dalje



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - CENTRALI TERMIK

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-010

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "BRANKO KADIA " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

BRANKO KADIA  - PLANIMETRIA  E  CENTRALIT  TERMIK  KATI  PERDHE
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b=120 mm (e shtrire)

Δ=1.8mm

BRENDA
JASHTE

4630

Profil drejtkendesh 50x50x3

Profil 'L' 60x60x5

28
8

28
8

28
8

28
8

28
8

Hekur pjate 80x3

105 35

2
3
0

DETAJ I DERES MATALIKE TE CENTRALIT TERMIK

Bazament betoni

Depozite  nafte dopioparet

1 Saracineska e daljes

Filter nafte

Tregues niveli

Galexhant

Valvol ajrimi

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e
djegeshme nafte
- capaciteti Q=350 kW
- lidhjet DN65
- dalja e oxhakut Ø 350 mm.
 me pompe antikondense te inkorporuar, e
pajisur  me te gjithe komponentet e sigurise
dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem

1

Oxhaku i  shkarkimit te gazrave  D 350 mm me dy
shtresa

2

Pompe qarkullimi cift per qarkun primar ( kaldaja)

- Prurja 12.5 m3/h;
- Prevalenca 50 kPa;
- Lidhjet DN 50, Pn 10;

3

Ndares hidraulik,Dn 250  per ndarjen e
qarkut primar nga qarku sekondar:
Kapaciteti: 50 m³/h
Volumi: 50 litra
P.max bar  10 bar
T.punes 0÷115°C
Lidhjet Ø 3"

4

Kolektor dergimi dhe rikthimi
Diametri DN 120
Gjatesia: 120 cm

5

Ene zgjerimi me diafragme
Volumi 150lit
Diametri 400 mm
Lartesia 820 mm
P.max 6 bar
T.punes -10÷99°C
Lidhja Ø1 1/4"

6

7 Pompe qarkullimi  per terminalet ngrohese
te kateve: 0, I, dhe II.
- prurja 11.6 m³/h;
- prevalenca 120 kPa;
- lidhjet DN 50, Pn 16;
- fuqia elektrike 2x0.7kW, rryma 2x3.4 A;
- ushqimi 3F/230V/50Hz.

8 Depozita e naftes 5000 lt H

9 Grupi i furnizimit te kaldajes me nafte
-filter nafte , ajernxjeres , saracineske
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT PERDHE

SISTEMI I NGROHJES - NGARKESA TERMIKE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-011

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA E NGARKESES TERMIKE PER CDO AMBIENT   TE  KATIT PERDHE

80
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PALESTRA

K2

K4

K6

K7

K9

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/880mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2520W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/8-0mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE PARE

SISTEMI I NGROHJES - NGARKESA TERMIKE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-012

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI   - PLANIMETRIA E NGARKESES TERMIKE PER CDO AMBIENT   TE  KATIT TE PARE

80
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K4

K9

Tub Celiku
Ø 1/2"

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/8-0mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - NGARKESA TERMIKE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-013

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA E NGARKESES TERMIKE PER CDO AMBIENT   TE  KATIT TE DYTE

80
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K4

K9

Tub Celiku
Ø 1/2"

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2100W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1360mm
  Q=2380W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1280mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/1440mm
  Q=2240W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/800mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/960mm
  Q=1680W
dt = 50°C

600mm/8-0mm
  Q=1400W
dt = 50°C

600mm/1600mm
  Q=2800W
dt = 50°C



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  PERDHE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I MAGJISTRALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-014

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA  E  MAGJISTRALEVE  KRYESORE  TE  KATIT  PERDHE
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PALESTRA

K1

K2

K4 K5

K6

K7

K8

1
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5
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7

9

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4 "

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 5 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 7 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4 "
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  PARE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I MAGJISTRALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE

Nr.fletes : M-015

Shkalla e vizatimit :                   SH 1:200 Formati  i  vizatimit : A3 Data : Shkoder ,  2024

Projektues :

BASHKIA  SHKODER

Porosites  :

                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA  E  MAGJISTRALEVE  KRYESORE  TE  KATIT  TE PARE
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K5

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 "

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø  2  "



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I MAGJISTRALEVE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE
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                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA  E  MAGJISTRALEVE  KRYESORE  TE  KATIT  TE  DYTE
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Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "

Tub Celiku
Ø  2  "

Tub Celiku
Ø  2  "



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  PERDHE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I TERMINALEVEE

PROJEKT  NGROHJE  ME  RADIATORE
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                                       EMERTIMI I OBJEKTIT :

INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA  E  DIMENSIONIMIT TE TERMINALEVE   TE  KATIT  PERDHE
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PALESTRA

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 5 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 7 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 8 dalje
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  PARE

SISTEMI I NGROHJES - DIMENSIONIM I TERMINALEVE
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Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  -  PLANIMETRIA  E  DIMENSIONIMIT TE TERMINALEVE  TE  KATIT  TE PARE
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Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1/2"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 "

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/4"

Tub Celiku
Ø 1 1/2 "
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RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE
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Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE
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Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 7 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 10 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 8 dalje

Kolektor shperndarje

bronzi 1 14" me 8 dalje



RADIATOR   ALUMINI
LINJA DERGIMIT  TE  UJIT TE NGROHTE
LINJA KTHIMIT TE UJIT TE NGROHTE
KOLONA E DERGIMIT

KOLONA  E KTHIMIT

KOLEKTOR SHPERNDARES
KOMPLET ME VALVULA BALANCUESE
POMPE QARKULLIMI BINJAKE PER
FURNIZIMIN E TERMINALEVE
KOLEKTOR DERGIMI I UJIT TE
NGROHTE
KOLEKTOR KTHIMI I UJIT TE NGROHTE
ENE ZGJERIMI
VALVUL TREKALIMSHE

VALVUL MOSKTHIMI
VALVUL NDERPRERESE

LEGJENDA

                       EMERTIMI I FLETES

PLANIMETRIA E KATIT  TE  DYTE

SISTEMI I NGROHJES - CENTRALI TERMIK
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INSTALIMI I NGROHJES  SHKOLLA "MATI  LOGORECI  " SHKODER

Valvul automatike e
nxjerrjes se ajrit

Ventil shkarkimi

Kolektor me 7 dalje me
rakorderite e montimit

Linja e kthimit 1 14"

Linja e dergimit  1 14"

Saracineske boketon 1 14"

Kaseta e kolektoreve

DETAJ I KOLEKTOREVE SHPERNDARES

Ajernxjerres radiatori

Tape radiatori

Ventil  radiatori

Detentor radiatori

Radiator me 10 elemente

MONTIMI I RADIATOREVE

Rozete radiatori

MATI  LOGORECI  - PLANIMETRIA  E  CENTRALIT  TERMIK  KATI  PERDHE

80

1
0
0

6
0
0

9

DJEGES
NAFTE

KALDAJA

DJEGES
NAFTE

P
o

m
p

e 
an

ti
k
o

n
d

en
se

F
ilt

er
 n

af
te

2

1

3

4

5 5

6

6

7

8

9

b=120 mm (e shtrire)

Δ=1.8mm

BRENDA
JASHTE

4630

Profil drejtkendesh 50x50x3

Profil 'L' 60x60x5
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DETAJ I DERES MATALIKE TE CENTRALIT TERMIK

Bazament betoni

Depozite  nafte dopioparet

1 Saracineska e daljes

Filter nafte

Tregues niveli

Galexhant

Valvol ajrimi

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e
djegeshme nafte
- capaciteti Q=350 kW
- lidhjet DN65
- dalja e oxhakut Ø 350 mm.
 me pompe antikondense te inkorporuar, e
pajisur  me te gjithe komponentet e sigurise
dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem

1

Oxhaku i  shkarkimit te gazrave  D 350 mm me dy
shtresa

2

Pompe qarkullimi cift per qarkun primar ( kaldaja)

- Prurja 12.5 m3/h;
- Prevalenca 50 kPa;
- Lidhjet DN 50, Pn 10;

3

Ndares hidraulik,Dn 250  per ndarjen e
qarkut primar nga qarku sekondar:
Kapaciteti: 50 m³/h
Volumi: 50 litra
P.max bar  10 bar
T.punes 0÷115°C
Lidhjet Ø 3"

4

Kolektor dergimi dhe rikthimi
Diametri DN 120
Gjatesia: 120 cm

5

Ene zgjerimi me diafragme
Volumi 150lit
Diametri 400 mm
Lartesia 820 mm
P.max 6 bar
T.punes -10÷99°C
Lidhja Ø1 1/4"

6

7 Pompe qarkullimi  per terminalet ngrohese
te kateve: 0, I, dhe II.
- prurja 11.6 m³/h;
- prevalenca 120 kPa;
- lidhjet DN 50, Pn 16;
- fuqia elektrike 2x0.7kW, rryma 2x3.4 A;
- ushqimi 3F/230V/50Hz.

8 Depozita e naftes 5000 lt H

9 Grupi i furnizimit te kaldajes me nafte
-filter nafte , ajernxjeres , saracineske
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